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ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения городского посёлка Железнодорожный Усть-Илимского 

района Иркутской области на период до 2028 года разработана в соответствии с 

муниципальным контрактом № 43 от 04 октября 2013 г. на выполнение работ по 

разработке «Схемы теплоснабжения посёлка Железнодорожный на период до 2028 года», 

заключенного между Администрацией Железнодорожного муниципального образования 

и ООО «Теплоэнергетик».

Разработка схемы теплоснабжения городского посёлка Железнодорожный 

выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190- 

ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения». Работа выполнена в соответствии с техническим заданием, 

государственными стандартами, строительными нормами и правилами, сводами правил и 

обеспечивает безопасную эксплуатацию систем теплоснабжения

Таблица 1

К л и м а т и ч еск и е  х а р а к тер и ст и к и  п. Ж ел езн о до р о ж н ы й .

Населённый
пункт

Продолжит.

отопит. 
периода в 

сутках

7  наружного воздуха, °С

Расчётная для 
проектирования

Средняя

отопит.
периода

Средняя

годовая

Абсолютные Средняя
max-я
жарк.

месОтопления Вентиляции min max

Ж елезнодо
рожный

253 -48 -32 -11,1 -3,6 -56 24,9 2

Среднесуточная температура наружного воздуха, °С

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7ср. мес -24,9 -23,2 -13 -2 6,5 15,8 14,6 17,6 14,1 -1,4 -14 -23
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Р азд ел  1. А н а л и з сущ еств ую щ его  п о л о ж ен и я  в сф ер е теп л о сн а б ж ен и я .

В настоящее время теплоснабжение МО Железнодорожное осуществляется как 

централизованно -  от отопительных котельных, так и децентрализовано -  от 

индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, 

угле, дровах. Общая численность населения р.п.Железнодорожный Усть-Илимского 

района Иркутской области на 30.04.2013 год составляет -  8143 человека. Котельные 

числятся на балансе КУМИ МО «Усть-Илимский район».

В настоящее время централизованное теплоснабжение р.п. Железнодорожный 

осуществляется от четырех котельных - «Центральная» котельная (мкр. СМП, 

Вокзальный), котельная №4 (Карапчанка), котельная №6 (МК-70), котельная №3, 

работающих по температурному графику 95-70 оС. Период работы- отопительный сезон 

продолжительностью 253 суток. Основным топливом для котельной является бурый уголь 

Ирша-Бородинского разреза. Котельные №1 и №2 переведены в режим перекачивающих 

насосных станций.

«Центральная» котельная введена в эксплуатацию в 1973 г. По проекту котельная 

была оборудована тремя паровыми котлами ДКВР-10/13. В 1999 г. тепловая схема 

котельной была изменена, котлы переведены в водогрейный режим работы по 

одноконтурной схеме. В 2006 г. была проведена первая реконструкция котла №1 с 

увеличением объема топочной камеры, в 2010 г. реконструированы котлы №2 и №3. 

Установленная мощность после реконструкции составила 21,2 Гкал/час. Режимные карты 

работы котлов отсутствуют. В качестве сетевых насосов установлены два насоса Д630/90б 

с электродвигателями мощностью 160КВт (один в работе) и один ЦНС-400-105 с 

электродвигателем мощностью 200КВт. Располагаемый напор на выходе из котельной 

составляет 30 м.в.ст. Подпиточные насосы К100-65-200 -  (2 шт). Подпитка тепловых 

сетей водой из скважин. В подпиточную воду осуществляется ввод комплексонатов. 

Уголь доставляется железнодорожным транспортом. Здание котельной находится в 

удовлетворительном состоянии. Тепловая сеть от котельной двухтрубная; прокладка 

надземная и в непроходных каналах. Общая протяжённость тепловой сети 12587м из 

которых 10 917м - подземной канальной прокладки - 86,7% общей протяжённости 

тепловых сетей; 1670м надземной прокладки - 13,3% общей протяжённости тепловых 

сетей. Структура тепловых сетей указана в приложении в таблице 1. Максимальные 

тепловые потери в тепловых сетях составляют 1,67 Гкал/час. Значения тепловых потерь в 

тепловых сетях: максимальных, среднечасовых, и за отопительный период даны в 

приложении в таблице 2.
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Котельная работает в системе с дровяной котельной №2, которая выполняет 

функцию повысительной насосной станции. В качестве подкачивающего насоса на 

подающем трубопроводе установлен насос К100-65-200 с электродвигателем 30 КВт.

Общая отапливаемая площадь жилого фонда 57571 м2, объектов социальной сферы 

26 099 м2. Количество жителей, пользующихся горячим водоснабжением - 2587 человек.

Одноконтурная водогрейная котельная №4 по ул. Ворошилова построена в 1972 г. 

Котельная оборудована четырьмя котлами -  один котёл КВм-1,8, один КВм-1,16 

производства Бийского котельного завода и два котла КВм-1,8 Тулунского производства. 

Расчетная нагрузка котельной составляет 2,72 Гкал/час. Установленная мощность 5,5 

Гкал/час. Режимные карты работы котлов отсутствуют. В качестве сетевых насосов 

установлены насосы Д200/90 с электродвигателями 90 КВт (один в работе). 

Располагаемый напор на выходе из котельной 50 м.в.ст. Подпиточные насосы К45/30 -  (2 

шт). Подпитка тепловых сетей водой из скважин. В подпиточную воду осуществляется 

ввод комплексонатов. Котельная работает в системе с дровяной котельной №1, которая 

выполняет функцию повысительной насосной станции. В качестве подкачивающего 

насоса на подающем трубопроводе установлен насос К100-65-200 с электродвигателем 30 

КВт. Котельная отапливает 72 жилых дома, общей площадью 7450 м , и 9 объектов 

социально-бытового назначения общей площадью 7950 тыс. м с учётом СОШ-2. 

Количество жителей, пользующихся горячим водоснабжением - 513 человек. Тепловая 

сеть от котельной двухтрубная; прокладка надземная и в непроходных каналах. Общая 

протяжённость тепловой сети 5654м из которых 5394м подземной канальной прокладки -  

95,4% общей протяжённости тепловых сетей; 260м надземной прокладки - 4,6% общей 

протяжённости тепловых сетей. Структура тепловых сетей указана в приложении в 

таблице 1. Максимальные тепловые потери в тепловых сетях составляют 0,72 Гкал/час. 

Значения тепловых потерь в тепловых сетях: максимальных, среднечасовых, и за 

отопительный период даны в приложении в таблице 2.

Одноконтурная водогрейная котельная №6 с установленной мощностью 5,9 

Гкал/час введена в строй в 1978 г. Расчетная нагрузка котельной -  1,5 Гкал/час. Котельная 

оборудована четырьмя котлами -  два котла КВм-1,16 Братского завода и два котла КВм- 

1,8 Бийского завода. Режимные карты работы котлов отсутствуют. В качестве сетевых 

насосов установлены насосы К100-65-200а с электродвигателями 18,5 КВт (один в 

работе). Располагаемый напор на выходе из котельной 10 м.в.ст. Подпиточные насосы 

К8/18 -  (2 шт). Подпитка тепловых сетей водой из скважин. В подпиточную воду
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осуществляется ввод комплексонатов. Котельная отапливает 41 одноэтажный жилой дом, 

общей площадью 5672 м и один объект социально-бытового назначения площадью 0,21 

тыс. м2. Количество жителей пользующихся горячим водоснабжением 346 человек. 

Тепловая сеть от котельной двухтрубная; прокладка надземная и подземная в 

непроходных каналах. Общая протяжённость тепловой сети 1888 подземной канальной 

прокладки. Структура тепловых сетей указана в приложении в таблице 1. Максимальные 

тепловые потери в тепловых сетях составляют 0,24 Гкал/час. Значения тепловых потерь в 

тепловых сетях: максимальных, среднечасовых, и за отопительный период даны в 

приложении в таблице 2.

Одноконтурная водогрейная котельная №3 введена в строй в 1980 г. 

Установленная мощность котельной 1,5 Гкал/час. Расчетная тепловая нагрузка -  0,89 

Гкал/час. В котельной установлено 2 котла: один котёл КВм-1,25 Барнаульского завода, и 

один котёл КВм-0,58 Бийского котельного завода. Режимные карты работы котлов 

отсутствуют. В качестве сетевых насосов установлены насосы К100-65-200а с 

электродвигателями 18,5 КВт (один в работе). Располагаемый напор на выходе из 

котельной 18 м.в.ст. Подпиточные насосы К8/18 -  (2 шт). Тепловая сеть от котельной 

двухтрубная; прокладка надземная и в непроходных каналах. Структура тепловых сетей 

указана в приложении в таблице 1. Общая протяжённость тепловой сети 560м, из которых 

322м подземной канальной прокладки -  57,5% общей протяжённости тепловых сетей; 

238м надземной прокладки - 42,5% общей протяжённости тепловых сетей Максимальные 

тепловые потери в тепловых сетях составляют 0,056 Гкал/час. Значения тепловых потерь в 

тепловых сетях: максимальных, среднечасовых, и за отопительный период даны в 

приложении в таблице 2. Котельная снабжает теплом 7 жилых зданий из которых три - 

двухэтажные деревянные, а остальные одноэтажные частного сектора. Помимо жилого 

фонда отапливается детский сад и два гаражных бокса. Общая отапливаемая площадь 

жилого фонда 1620 м . Количество потребителей жилого фонда, пользующихся горячим 

водоснабжением - 106 человек.

Схемы теплоснабжения открытые; подключение систем отопления -  по зависимой 

схеме. Процент износа теплосетей составляет 56% (15,6 км). Малоэтажная и

индивидуальная жилая застройка, не подключенная к системе централизованного 

отопления, получает тепло от индивидуальных источников теплоснабжения.

Расчётные нормативные расходы теплоты для всех котельных сведены в таблицу 

1.1. Для водогрейных котельных в собственные нужды включены нормативные расходы
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на растопку котлов (0,06%) и неучтённые потери (2%). Расчёт проводился по «Методике 

определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и 

передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» 

МДК 4 -  05.2004 (утв.Госстроем России 12.08.03).

Таблица 1.1

Н о р м а ти в н а я  д о л я  р асход а  теп л о ты  н а со б ств ен н ы е нуж ды  к о т ел ь н ы х  при
ср ед н еч а со в ы х  н агр узк ах

Системы
теплоснабже

ния
Наименование % от 

нагрузки
Среднечасовая

нагрузка
Итого:

Среднечасо За отопит.

Котельная
Центральная

Растопка котлов 0,06
5,5

0,0033 20,04
Неучтенные 2 0,11 66а,9

Итого: 0,1133 688

Котельная
№4

Растопка котлов 0,06
1,4

0,001 6,07
Неучтенные 2 0,028 170,02

Итого: 0,029 176

Котельная
№6

Растопка котлов 0,06
0,57

0,0003 1,8
Неучтенные 2 0,011 66,8

Итого: 0,012 69

Котельная
№3

Растопка котлов 0,06
0,29

0,00001 0,6
Неучтенные 2 0,0058 35

Итого: 0,008 36
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Данные по планируемой выработке на 2014год по данным ОАО «Облжилкомхоз» 

представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2

О бъ ём  в ы р а б а ты в а ем о й  т еп л о в о й  эн ер ги и  по д а н н ы м  О А О  « О б л ж и л к о м х о з»

№
п/п

Показатели
производственной

программы
2014 г.

Центральная

котельная Кот. 6 Кот.4 Кот.3

1.

Объём выработанной 
тепловой энергии -  всего, 

Гкал 48 256,7 34 697,7 3 471 8331 1757

2.

Объём тепловой энергии, 
используемой на 

собственные нужды, Гкал 969 688 69 176 36

3.

Объём полученной 
тепловой энергии со 

стороны, Гкал
- - - - -

4. Объём отпуска в сеть, 47 287,7 34 009,7 3 402 8155 1721

5. Объём потерь, Гкал 11 301 7022 1001 3044 234

6.
Объём реализации 

тепловой энергии:,Г кал 35 986,7 26987,7 2 401 5 111 1487

6.1. - населению, Г кал 27 778 21708 2 062 3 488 520

6.2.
- бюджетными и прочими 

потребителями, Гкал 8208,7 5279,7 339 1 623 967
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Основную долю нагрузок системы теплоснабжения котельной Центральная 

составляют нагрузки жилого фонда (36.5% от установленной мощности котельной). 

Резерв установленной мощности 46,2%. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка в 

размере 11,39 Гкал/час позволяет держать в работе два котла ДКВР-10 из трёх 

установленных при расчётной температуре воздуха.

Гидравлический расчет проводился на расчётный температурный график 95-70оС. 

Для оценки возможности обеспечения теплом всех подключенных к теплоисточнику 

потребителей тепла необходимо рассчитать отрегулированную тепловую сеть (когда 

каждый потребитель получает расчетное количество теплоносителя) с имеющимися 

характеристиками трубопроводов и проверить, обеспечиваются ли необходимые 

величины располагаемых напоров у потребителей тепла. Тепловые нагрузки на отопление 

взяты по данным управляющей компании ОАО «Облжилкомхоз», исходя из нормативного 

потребления тепловой энергии на 1м2 общей площади жилья 0,0335 Гкал в месяц. 

Тепловые нагрузки на г.в.с. рассчитаны, исходя из нормативного потребления для 

благоустроенного жилого фонда из норматива 3,2м3 на человека и жилого фонда 

оборудованного выгребными ямами, исходя из норматива 1.43,2м на человека. Данные 

нормативы утверждены постановлением Администрации ЖМО от 10.12.2007.
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Характеристики потребителей посёлка Железнодорожный с централизованным 

теплоснабжением даны в приложении в таблице 6.

Диаметры и длины участков тепловых сетей взяты с плана инженерных сетей и по 

результатам визуального осмотра. Параметры работы котельных взяты по оперативному 

журналу и в ходе обследования.

Гидравлический расчет тепловых сетей выполнен для расчетного режима при 

постоянном расходе воды в подающем и обратном трубопроводах: Опод = Ообр. 

Геодезические отметки для построения пъезометрических графиков взяты с топосъёмки 

посёлка.

Располагаемый напор на котельной на отрегулированной тепловой сети при 

нормативном теплопотреблении составляет 25 м.в.ст. Расчётный расход теплоносителя 

составляет 343 т/час. При данном располагаемом напоре максимальные потери давления 

составят 14 м.в.ст до жилого дома Космонавтов,2 и до жилого дома Ленина,67- 8м.в.ст. 

Удельные потери давления в трубопроводах тепловой сети не превышают 7.1мм/м. 

Результаты гидравлического расчёта приведены в приложении в таблице 8.

Фактический пъезометрический график на неотрегулированной тепловой сети 

составляет 590 т/час при работе сетевого насоса Д630/90б. Результатом завышенного 

расхода являются завышенные гидравлические сопротивления трубопроводов тепловой 

сети, что приводит к необходимости держать в работе повысительную насосную станцию.
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П ъ езо м етр и ч еск и й  гр а ф и к  су щ еств у ю щ ей  о тр егу л и р о в а н н о й  теп л о в о й  сети  от  к о тел ь н о й  Ц ен тр а л ь н а я  до  ж /д  Л ен и н а , 67

Длина участка, 
м

20 11 30 86 108 28 49 16 107 101 35 42 38 42 83 32 47 83 219 52 78 55 63 70 33 94 58 62

Диаметр
трубопроводов,
мм

350 350 350 300 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 70 50

Номер
расчетного кот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
участка
Отметка
поверхности 354 354 353 353 353 353 353 354 354 354 355 355 356 356 358 360 362 364 376 380 381 382 383 384 385 387 389 387 385
земли

Общая длина, м 0 20 31 61 147 255 283 332 348 455 556 591 633 671 713 796 828 875 958 1177 1229 1307 1362 1425 1495 1528 1622 1680 1742
Располагаемый
напор 25 24,6 24,5 24,1 23,6 23,0 22,9 22,6 22,5 21,9 21,5 21,4 21,3 21,2 21,1 21,0 20,8 20,6 20,2 19,5 19,4 19,3 19,2 19,2 19,2 19,1 19,1 18,8 18,2
Н апор в 
подающей 
(Нпод), м.в.ст 65

64,8 64,7 64,5 64,2 63,9 63,8 63,7 63,6 63,3 63,1 63,0 62,9 62,9 62,8 62,8 62,7 62,5 62,3 61,9 61,9 61,8 61,8 61,8 61,7 61,7 61,7 61,5 61,2

Н апор в обратке 
(Нобр), м.в.ст. 40

40,2 40,2 40,4 40,6 40,9 41,0 41,1 41,1 41,4 41,5 41,6 41,7 41,7 41,7 41,8 41,9 42,0 42,1 42,4 42,5 42,5 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,8 43,0

12



Ф а к ти ч еск и й  п ъ езо м етр и ч еск и й  гр аф и к  от  к о тел ь н о й  Ц ен тр а л ь н а я  -н а с о с н а я  стан ц и я  (к о тел ь н а я  2 )- д о  ж /д  Л ен и н а , 57.

Длина участка, 
м 20 11 30 86 108 28 49 16 107 101 35 42 38 42 83 32 47 83 219 52 78 55 63 70 33 94 58 62

Диаметр
трубопроводов,
мм

350 350 350 300 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 70 50

Номер
расчетного кот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
участка
Отметка
поверхности 354 354 353 353 353 353 353 354 354 354 355 355 356 356 358 360 362 364 376 380 381 382 383 384 385 387 389 387 385
земли
Общая длина, 
м 0 20 31 61 147 255 283 332 348 455 556 591 633 671 713 796 828 875 958 1177 1229 1307 1362 1425 1495 1528 1622 1680 1742
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Резерв установленной мощности на котельной №4 - 50,57%. При расчётной 

температуре воздуха расчётная присоединённая тепловая нагрузка в размере 2,71 Гкал/час 

должна покрываться установленной мощностью двух рабочих котлов по 1,5 Гкал/час 

каждый.

Располагаемый напор на котельной на отрегулированной тепловой сети при 

нормативном теплопотреблении составляет 50 м.в.ст. Расчётный расход теплоносителя 

составляет 78 т/час. При данном располагаемом напоре максимальные потери давления 

до жилого дома Ленина,51 - 7м.в.ст. Удельные потери давления в трубопроводах тепловой 

сети не превышают 4,7мм/м. Результаты гидравлического расчёта приведены в 

приложении в таблице 9.

Фактический пъезометрический график на неотрегулированной тепловой сети 

составляет 240 т/час при работе сетевого насоса Д 200/90. Результатом завышенного 

расхода являются завышенные гидравлические сопротивления трубопроводов тепловой 

сети, что приводит к необходимости держать в работе повысительную насосную станцию.
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П ъ езо м етр и ч еск и й  гр а ф и к  су щ еств у ю щ ей  о т р егу л и р о в а н н о й  теп л о в о й  сети  от  к о тел ь н о й  № 4 д о  ж /д  Л ен и н а , 51

80
Напор в 70
подающем
трубопроводе 60

Напор в обратном 
трубопроводе

50
40

Линия
статического

н30о
0320

давления =_ 10
Рельеф X

0местности

Напор в подающем трубопроводе

* -------* ---------------- * ---------------- л ---------------- * ---------------- * ---------------- 1 ---------------- л ---------------- *  л___________л _______  t  .  t

а ---------------- • — — • -----

X
X X X У V X X X X X X

X
X

0 102 285 351 400 660 729 939 999 1049 1086 1184 1227 1273 1330 1379 1411

75 74,9 74,7 74,6 74,6 74,3 74,1 73,6 73,5 73,4 73,1 72,5 72,3 72,1 71,9 71,6 71,5
25 25,1 25,3 25,3 25,4 25,6 25,8 26,2 26,4 26,5 26,8 27,3 27,5 27,6 27,8 28,1 28,2

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0 2 7 12 16 14 13 12 10 11 11 12 12 13 13 13 13

Напор в обратном трубопроводе
Линия статического давл ения
Рельеф местности

Длина участка, м 102 183 66 49 260 69 210 60 50 37 98 43 46 57 49 32

Диаметр трубопроводов, 
мм 250 250 250 250 250 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 50 50

Номер расчетного 
участка кот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

Отметка поверхности 
земли 384 386 391 396 400 398 397 396 394 395 395 396 396 397 397 397 397

Общая длина, м 0 102 285 351 400 660 729 939 999 1049 1086 1184 1227 1273 1330 1379 1411

Располагаемый напор 50 49,7 49,3 49,3 49,2 48,7 48,3 47,4 47,1 46,9 46,3 45,2 44,8 44,5 44,1 43,4 43,3
Напор в подающей 
(Нпод), м.в.ст

75 74,9 74,7 74,6 74,6 74,3 74,1 73,6 73,5 73,4 73,1 72,5 72,3 72,1 71,9 71,6 71,5

Напор в обратке (Нобр), 
м.в.ст.

25 25,1 25,3 25,3 25,4 25,6 25,8 26,2 26,4 26,5 26,8 27,3 27,5 27,6 27,8 28,1 28,2
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Ф актический пъезометрический график от котельной № 4 -насосная станция (котельная № 1) - до ж/д Ленина, 51

Длина участка, м 102 183 66 49 260 69 210 60 50 37 98 43 46 57 49 32

Диаметр 
трубопроводов, мм 250 250 250 250 250 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 50 50

Номер расчетного 
участка кот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

Отметка поверхности 
земли 384 386 391 396 400 398 397 396 394 395 395 396 396 397 397 397 397

Общая длина, м 0 102 285 351 400 660 729 939 999 1049 1086 1184 1227 1273 1330 1379 1411
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Резерв установленной мощности на котельной №6 - 77,2%. При расчётной 

температуре воздуха расчётная присоединённая тепловая нагрузка в размере 1,12 Гкал/час 

должна покрываться установленной мощностью одного котла - 1,5 Гкал/час. Перспективного 

строительства в данной системе теплоснабжения не планируется.

Располагаемый напор на котельной на отрегулированной тепловой сети при 

нормативном теплопотреблении составляет 10 м.в.ст. Расчётный расход теплоносителя 

составляет 33 т/час при работе сетевого насоса К 100-65-200а. При данном располагаемом 

напоре максимальные потери давления до жилого дома ул. Восточная, 5 - 7м.в.ст. Удельные 

потери давления на магистральных тепловых сетях не превышают 2,5мм/м. Результаты 

гидравлического расчёта приведены в приложении в таблице 10.
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П ъ езо м етр и ч еск и й  гр а ф и к  су щ еств у ю щ ей  о тр егу л и р о в а н н о й  теп л о в о й  сети  от  к о тел ь н о й  № 6 до  ж /д  В о сто ч н а я , 5 

40

-Напор в 
подающем 
трубопроводе
Напор в обратном 
трубопроводе

Линия
статического
давления
Рельеф
местности

35

30

25

2 0но
m
2 15
I

10

5

0

X X

X X

X X

X
X

X

0 150 155 235 285
L, М

’ 313 384 474 581 627 675 725

38 37,9 37,9 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,7 36,7 36,5 36,4
28 28,1 28,1 28,1 28,2 28,2 28,2 28,2 28,3 29,2 29,4 29,5

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0 2 6 8 10 11 12 14 14 15 16 17

Напор в подающем трубопроводе
Напор в обратном трубопроводе
Линия статического давления 
Рельеф местности

Длина участка, м 150 5 80 50 28 71 90 107 46 48 50

Диаметр трубопроводов, мм 200 200 200 200 200 200 200 150 100 50 50 50

Номер расчетного участка кот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отметка поверхности земли 361 363 367 369 371 372 373 375 375 376 377 378

Общая длина, м 0 150 155 235 285 313 384 474 581 627 675 725
Располагаемый напор 10 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,4 7,5 7,1 6,9

Напор в подающей (Нпод), 
м.в.ст

38 37,9 37,9 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,7 36,7 36,5 36,4

Напор в обратке (Нобр), 
м.в.ст.

28 28,1 28,1 28,1 28,2 28,2 28,2 28,2 28,3 29,2 29,4 29,5
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Резерв установленной мощности на котельной №3 - 59,5%. При расчётной 

температуре воздуха расчётная присоединённая тепловая нагрузка в размере 0,6 Гкал/час 

должна покрываться установленной мощностью одного котла КВМ-1,25 - 1,08 Гкал/час.

Существующие тепловые характеристики котельной №3

12,66%

0,75% \ - ° , ° 7%

I Жилые здания (0,1895 Гкал/час)

I Объекты соц-бытовой сферы (0,3484 
Гкал/час)

I Тепловые потери от наружного 
охлаждения (0,0565 Гкал/час)

I Тепловые потери с утечками (0,001 
Гкал/час)

I Собственные нужды котельной (0,0113 
Гкал/час)

I Резерв мощности теплоисточника (0,89 
Гкал/час)

Располагаемый напор на котельной на отрегулированной тепловой сети при 

нормативном теплопотреблении составляет 18 м.в.ст. Расчётный расход теплоносителя 

составляет 33 т/час при работе сетевого насоса К 100-65-200а. При данном располагаемом 

напоре максимальные потери давления до жилого дома ул. Пионерская, 26 -  6,4м.в.ст. 

Удельные потери давления на головном участке тепловых сетей составляют 8мм/м. 

Результаты гидравлического расчёта приведены в приложении в таблице 11.
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П ъ езо м етр и ч еск и й  гр а ф и к  су щ ест в у ю щ ей  отр егу л и р о в а н н о й  теп л о в о й  сети  от к о тел ь н о й  № 3 д о  ж /д  В о сто ч н а я , 5 

40

Напор в
подающем
трубопроводе
Напор в
обратном
трубопроводе
Линия
статического
давления
Рельеф
местности

но
m
2
х"

35

30

25

20

15

10

X X

76 206 217 L ’ М 236 267 337 352 385

Напор в подающем трубопроводе 35 33,8 32,2 32,1 31,9 31,9 31,8 31,8 31,7
Напор в обратном трубопроводе 15 16,2 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9 17,9 18,0
Линия статического давления 
Рельеф местности

20
5

20 20
4

20 20
2

20 20
2

20 20
2

20 20
1

20 20
1

20 20
0

20 20
0

5

0
0

Длина участка, м 76 130 11 19 31 70 15 33

Диаметр
трубопроводов,

100 100 70 70 70 70 40 40 32

Номер расчетного кот 1 2 3 4 5 6 7 8
участка
Отметка 388 387 385 385 385 384 384 383 383

поверхности
Общая длина, м 0 76 206 217 236 267 337 352 385

Располагаемый
напор

20,0 17,6 14,6 14,4 14,1 14,0 13,9 13,9 13,7

Напор в 
подающей

35 33,8 32,2 32,1 31,9 31,9 31,8 31,8 31,7

Напор в обратке 
(Нобр), м.в.ст.

15 16,2 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9 17,9 18,0
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Р азд ел  2. П ер сп ек т и в н о е  п о т р еб л ен и е теп л о в о й  эн ер ги и  на ц ел и  теп л о сн а б ж ен и я .

Прогноз спроса на тепловую энергию определяется в рамках проекта

«Генерального плана Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского 

района Иркутской области» разработанного ОАО «Российский институт 

градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».

Проектные решения предусмотрены на расчетный срок 2031 г., с выделением 

первоочередных мероприятий на срок 10 лет (до 2 021г .). В генеральном плане не указаны 

приросты площадей объектов социальной сферы.

Таблица 2.1

П р о гн о зы  п р и р остов  п л ощ ад ей  на к аж дом  эта п е  ст р о и тел ь ств а

Период 2
Площадь отапливаемых объектов, тыс. м

Жилой фонд Социальная сфера

1 очередь 6,8 Отсутствует

Расчётный срок 15,8 отсутствует

Прирост тепловых нагрузок жилого фонда должен составить: в 1 очереди 

строительства 8% и на расчётный срок 19% от существующих тепловых нагрузок жилого 

фонда. Прирост тепловых нагрузок в социальной сфере должен составить: в 1 очереди 

строительства 91% и на расчётный срок 137% от существующих тепловых нагрузок 

социальной сферы.

Таблица 2.2

П р о гн о зы  п р и р о ста  теп л о в ы х  н а гр у зо к  н а к аж дом  эта п е  ст р о и тел ь ств а

Период Тепловая нагрузка объектов, Гкал/час

Жилой фонд Социальная сфера

Существующие потребители 9,92 2,84

1 очередь строительства 0,8 2,59

Расчётный срок 

строительства
1,9 3,89
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Р азд ел  3. П ер сп ек т и в н ы е бал ан сы  теп л о в о й  м о щ н о сти  и сто ч н и к о в  теп л о в о й  эн ер ги и
и теп л о в о й  н агр узк и .

Балансы тепловой мощности составлены на первую очередь строительства до 2021  

г. и на расчетный срок строительства по ген. плану до 2031 г. В связи с тем, что схему 

теплоснабжения разрабатываем до 2028 г., учитываем всю подключаемую нагрузку 

расчётного срока строительства.

Таблица 3.1

П ер сп ек т и в н ы е бал ан сы  т еп л о в о й  м ощ н ости

Наименование

источника

Установленные

котлы

Установленная

мощность

Гкал/час

Максимальная 
расчётная часовая 
тепловая нагрузка 

Гкал/час

Резерв (+) дефицит(-) 
установленной мощности

Гкал/час

2013 2021 2028 2013 2021 2028

Котельная

Центральная

ДКВР10/13-(1шт)
ДКВР-10/13(2шт)

21,2 11,16 13,92 16,58 + 10,04 + 7,28 +4,62

Котельная №4 КВм1,8- (3шт) 
КВм-1,25 (1шт)

5,5 2,66 2,97 3,99 +2,84 + 2,53 +1,51

Котельная №6 КВм-1,16 (2 шт) 
КВм-1.8 (2шт)

5 1,12 1,12 1,12 + 3,88 + 3,88 + 3,88

Котельная №3 КВм-0,58 (1шт) 
КВм-1,25 (1шт)

1,5 0,61 1,65 2,0 + 0,89 - 0,15 - 0,5

Дефицит установленной мощности наблюдается только в системе теплоснабжения 

котельной №3 при строительстве школы с нагрузкой 0,92 Гкал/час в период до 2021года.

По результатам гидравлического расчёта на отрегулированных тепловых сетях с 

учётом реконструкции удельные потери давления не превышают: 7мм/м на тепловых 

сетях котельной Центральная; 2,8мм/м на котельной №4; 6,1мм/м на котельной №3. 

Установленные сетевые насосы на этих котельных обеспечивают заданный напор при 

расчётном расходе теплоносителя.

Участки тепловой сети с изменением диаметра или новые участки по результатам 

гидравлического расчёта на схемах теплоснабжения отмечены пунктиром красным 

цветом. В гидравлических расчётах тепловых сетей новые и реконструируемые участки 

тепловых сетей выделены жирным шрифтом.

25



26



СО ГО - о CD 00 1̂ CD ся -Р̂ со го - Z3 N° расчетного участка

го - о CD 00 1̂ CD ся -Ръ со го - оч
Z № предыдущего участка

го
о
о

го
о
о

го
оо

гооо
гооо

гооо
гооо

гооо
госяо

госяо
сооо

сосяо
сосяо

Q. Условный диаметр трубопровода на 
участке, мм

78,59
81,39
83,89
94,09
94,53
96,93

CDсо
00

CD
CD
N>
CD

144,82
148,86
388,12
527,51
532,16 о Расход воды на участке, т/час

2,90

со со
со

4,16
4,20
4,42
4,53
4,63

со
о-Р̂

со
го

00
со̂1

CD
со00

1̂
оо

лсо
При эквивал. 

Шероховатости Кэ=0,5 
мм

О
пределение 

удельных 
линейны

х 
потерь 

давления 
на 

участке, 
кг/м2м

со со со со со со со со со со со со со
Принятая абсолютная 

шероховатость по 
участкам Кл, мм

1,75 ViСП ViСП ViСП ViСП Viся Viся Viся Viго Viго Vi CD1̂ CD1̂ го Поправочный 
коэффциент В

СП
о00

СП
VСП

5,79
7,28
7,35
7,73
7,93

со ся
юсо

ся
сясо
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14 13 200 71,94 2,43 3 1,75 4,26 42 179 0,64 1 20,9 24,6 203,5 6,58 12,33 17,67
15 14 200 69,59 2,28 3 1,75 3,98 83 331 0,62 1 19,6 26,1 356,8 6,93 13,00 17,00
16 15 150 46,17 4,58 3 1,8 8,24 32 264 0,73 1 27,2 34,4 298,0 7,23 13,55 16,45
17 16 150 44,62 4,27 3 1,8 7,69 47 362 0,70 1 25,1 34,2 395,7 7,63 14,29 15,71
18 17 150 43,79 4,12 3 1,8 7,41 83 615 0,69 24,4 39,4 654,5 8,28 15,51 14,49
19 18 150 22,98 1,13 3 1,8 2,04 219 447 0,36 1 6,6 9,6 456,4 8,74 16,32 13,68
20 19 150 17,72 0,67 3 1,8 1,21 52 63 0,28 1 4,0 4,3 67,4 8,81 16,44 13,56
21 20 150 14,01 0,42 3 1,8 0,76 78 59 0,22 1 2,5 2,6 61,8 8,87 16,54 13,46
22 21 150 12,21 0,32 3 1,8 0,58 55 32 0,19 1 1,9 1,9 33,6 8,90 16,60 13,40
23 22 150 10,43 0,23 3 1,8 0,42 63 26 0,16 1 1,3 1,3 27,8 8,93 16,65 13,35
24 23 150 8,65 0,16 3 1,8 0,29 70 20 0,14 1 1,0 1,0 21,3 8,95 16,69 13,31
25 24 150 6,87 0,10 3 1,8 0,18 33 6 0,11 1 0,6 0,6 6,6 8,96 16,70 13,30
26 25 100 4,65 0,40 3 1,88 0,75 94 70 0,16 1 1,3 1,4 71,5 9,03 16,82 13,18
27 26 70 3,51 1,50 3 1,97 2,96 58 172 0,25 1 3,2 3,7 175,3 9,20 17,13 12,87
28 27 50 1,76 2,28 3 2,06 4,69 62 291 0,25 1 3,2 4,1 294,8 9,50 17,64 12,36
29 2 250 139,39 2,82 3 1,72 4,85 340 1648 0,79 31,8 84,2 1732,2 2,78 5,15 24,85
30 29 200 116,17 6,34 3 1,75 11,10 119 1321 1,03 51,0 118,4 1439,6 4,22 7,77 22,23
31 30 200 89,69 3,78 3 1,75 6,62 57 377 0,79 1 31,8 43,8 421,0 4,65 8,54 21,46
32 31 200 62,42 1,83 3 1,75 3,21 214 686 0,55 15,4 26,0 711,9 5,36 9,82 20,18
33 32 150 38,44 3,17 3 1,8 5,71 79 451 0,60 1 18,4 26,7 477,7 5,83 10,69 19,31
34 33 150 5,71 0,07 3 1,8 0,13 93 12 0,09 1 0,4 0,4 12,2 5,85 10,71 19,29
35 34 100 3,36 0,21 3 1,88 0,39 265 103 0,12 1 0,7 0,8 104,2 5,95 10,90 19,10
36 20 100 3,71 0,25 0,5 1 0,25 85 22 0,13 1 0,9 0,9 22,4 8,83 16,48 13,52
37 36 50 0,46 0,16 0,5 1 0,16 70 11 0,07 1 0,3 0,3 11,1 8,84 16,50 13,50
38 36 50 0,46 0,16 0,5 1 0,16 27 4 0,07 1 0,3 0,3 4,4 8,83 16,49 13,51
39 18 150 20,81 0,93 3 1,8 1,67 23 39 0,33 1 5,6 5,8 44,3 8,33 15,60 14,40
40 39 150 20,62 0,91 3 1,8 1,64 50 82 0,32 1 5,3 5,7 87,8 8,41 15,77 14,23
41 40 150 20,22 0,88 3 1,8 1,58 90 142 0,32 1 5,3 6,0 148,2 8,56 16,06 13,94
42 41 125 19,34 2,11 0,5 1 2,11 44 93 0,44 1 9,9 10,8 103,5 8,67 16,27 13,73
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43 42 125 15,71 1,39 0,5 1 1,39 50 69 0,36 1 6,6 7,1 76,6 8,74 16,42 13,58
44 3 250 239,26 8,30 0,5 1,72 14,28 81 1157 1,35 2 93,0 200,6 1357,3 3,18 6,08 23,92
45 44 250 185,64 5,00 0,5 1,72 8,60 30 258 1,05 1 56,2 70,7 328,6 3,51 6,72 23,28
46 45 250 185,64 5,00 0,5 1,72 8,60 40 344 1,05 1 56,2 75,5 419,4 3,93 7,52 22,48
47 46 250 184,31 4,93 0,5 1,72 8,47 100 847 1,04 2 51,0 94,2 941,7 4,87 9,34 20,66
48 47 250 183,53 4,89 0,5 1,72 8,40 180 1512 1,04 3 51,0 128,1 1640,6 6,51 12,51 17,49
49 47 50 0,79 0,45 3 2,06 0,94 50 47 0,11 1 0,6 0,6 47,4 4,92 9,44 20,56
50 49 40 0,40 0,39 3 2,14 0,83 35 29 0,09 1 0,4 0,4 29,5 4,95 9,49 20,51
51 48 200 145,03 9,89 3 1,75 17,30 70 1211 1,28 2 79,6 176,0 1387,2 7,90 15,20 14,80
52 51 200 132,15 8,21 3 1,75 14,37 55 790 1,17 2 67,5 120,8 911,0 8,81 16,95 13,05
53 52 200 78,33 2,88 3 1,75 5,05 12 61 0,69 1 24,4 25,9 86,4 8,90 17,11 12,89
54 53 200 77,53 2,83 3 1,75 4,94 60 297 0,69 1 24,4 31,6 328,3 9,23 17,73 12,27
55 54 200 71,38 2,40 3 1,75 4,19 90 377 0,63 1 20,2 27,8 405,1 9,63 18,49 11,51
56 51 100 12,88 3,05 0,5 1 3,05 20 61 0,46 1 10,8 11,5 72,4 7,97 15,34 14,66
57 52 150 36,50 2,86 0,5 1 2,86 20 57 0,57 1 16,6 17,5 74,8 8,89 17,10 12,90
58 44 150 53,62 6,17 0,5 1 6,17 71 438 0,84 1 35,0 50,3 488,6 3,67 7,06 22,94
59 58 150 52,97 6,02 0,5 1 6,02 65 392 0,83 1 35,2 49,0 440,5 4,11 7,94 22,06
60 59 150 52,54 5,93 0,5 1 5,93 72 427 0,83 1 35,2 50,2 476,9 4,59 8,89 21,11
61 60 150 52,00 5,80 0,5 1 5,80 15 87 0,82 1 34,4 37,4 124,5 4,71 9,14 20,86
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П ъ езо м етр и ч еск и й  гр а ф и к  о т р егу л и р о в а н н о й  теп л о в о й  сети  о т  к о тел ь н о й  Ц ен тр а л ь н а я  до  ж /д  Л ен и н а , 67 н а  р а сч ётн ы й  ср ок  ст р о и тел ь ств а

70
— Напор в 60 -

подающем
трубопроводе СП _JU

tl А(\• Напор в 
обратном

О ЦК) -
т■ я л  -

I

с < X X

X

X X

трубопроводе 5  ju  

"Г 7П - X

X X  л  л  ' '

- Линия -L ZU

статического
давления

1П - х1U
п Y  Y Y X X X X X X

X X X L, и

0 20
А
31

А
61

А
147

А
255

А
283 332 348 455 556 591 633 671 713 796 828 875 958 1177 1229 1307 1362 1425 1495 1528 1622 1680 1742

Напор в подающем трубогроводе 65 64 63 63 62 62 61 61 61 60 59 59 58 58 58 58 57 57 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55 55
Напор в обратом трубогроводе 35 35 35 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43
1Ъ*мя статического давпетия 45 45 45 4545 45 45 45 4545 45 45 45 45 4545 45 45 45 4545 45 45 45 4545 45 45 45 45 4545 45 45 45 4545 45 45 45 4545 45 45 45 45 4545 45 45 45 4545 45 45 45 45
Ретъеф местности 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 5 7 9 11 23 27 28 29 30 31 32 34 37 34 32

Длина участка, м 20 11 30 86 108 28 49 16 107 101 35 42 38 42 83 32 47 83 219 52 78 55 63 70 33 94 58 62

Диаметр
трубопроводов,

мм
350 350 350 300 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 70 50

Номер
расчетного кот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

участка
Отметка

поверхности 354 354 353 353 353 353 353 354 354 354 355 355 356 356 358 360 362 364 376 380 381 382 383 384 385 387 390 387 385
земли

Общая длина, м 0 20 31 61 147 255 283 332 348 455 556 591 633 671 713 796 828 875 958 1177 1229 1307 1362 1425 1495 1528 1622 1680 1742

Располагаемый
напор 30 28,9 28,0 26,5 25,5 24,4 23,8 23,0 22,7 21,0 19,4 19,0 18,5 18,1 17,7 17,0 16,4 15,7 14,5 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,3 13,3 13,2 12,9 12,4

Напор в 
подающей 

Щ под), м.в.ст 65
64,4 63,9 63,2 62,6 62,0 61,7 61,2 61,1 60,2 59,3 59,1 58,8 58,6 58,4 58,1 57,8 57,4 56,7 56,3 56,2 56,1 56,1 56,1 56,1 56,0 56,0 55,8 55,5

Н апор в обратке 
Щ обр), м.в.ст. 35

35,5 35,9 36,6 37,1 37,6 37,9 38,3 38,4 39,2 39,9 40,1 40,4 40,6 40,8 41,1 41,3 41,7 42,2 42,6 42,6 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,8 42,9 43,1
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П ь езо м ет р и ч еск и й  гр а ф и к  о т р егу л и р о в а н н о й  теп л о в о й  сети  от  к о тел ь н о й  № 4 д о  ж /д  С ев ер н а я , 11

80 п

Напор в 70 -
подающем
трубопроводе 60 "

Напор в обратном 
трубопроводе

50 "

40 "
- Линия н

°^П -И 30 —•----- —•-----
давления

•— •----- —•—

■X- Рельеф
3f 20

X
X X X X У * X X X X X X X X X X

местности 10 "
X

X

0
999-- “10490 102 285 351 400 660 729 939 1086 1184 1227 1273 1330 1379 1411 1556 1591 1639

Напор в подающем трубопроводе 75 74, 74, 74, 74, 73, 73, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
Напор в обратном трубопроводе 25 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28,
Линия статического давления 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Рельеф местности 0 2 7 12 16 14 13 12 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 15

Длина участка, м 102 183 66 49 260 69 210 60 50 37 98 43 46 57 49 32 145 35 48

Диаметр трубопроводов, 
мм 250 250 250 250 250 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 80 70

Номер расчетного 
участка кот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

Отметка поверхности 
земли 384 386 391 396 400 398 397 396 394 395 395 396 396 397 397 397 397 398 398 399

Общая длина, м 0 102 285 351 400 660 729 939 999 1049 1086 1184 1227 1273 1330 1379 1411 1556 1591 1639

Располагаемый напор 50 49,3 48,8 48,7 48,7 47,9 47,2 45,6 45,1 44,7 44,6 44,4 44,3 44,2 44,2 44,0 43,8 43,5 43,3 43,2

Напор в подающей 
(Блод), м.в.ст 75 74,6 74,4 74,3 74,3 73,9 73,5 72,7 72,4 72,2 72,2 72,1 72,0 72,0 71,9 71,8 71,8 71,6 71,5 71,4

Напор в обратке (Шбр), 
м.в.ст. 25 25,4 25,6 25,6 25,6 26,0 26,4 27,1 27,3 27,5 27,6 27,7 27,7 27,7 27,8 27,9 27,9 28,1 28,2 28,2
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П ъ езо м етр и ч еск и й  гр а ф и к  о т р егу л и р о в а н н о й  т еп л о в о й  сети  от к о тел ь н о й  № 3 до  ж /д  П и о н ер ск а я , 26  на  р а сч ётн ы й  ср ок  ст р о и тел ь ств а

35 п

30 --------------- л

-*— Напор в OR
подающем
трубопроводе

9П-•— Напор в обратном 
трубопроводе

Ч 15 
m
2
“ Л п

-  Линия
статического
давления
Рельеф

х  10

с5местности X
X X X

0 X X

0 76 206 217 L , м 236 267 337 352 385

Напор в подающем трубопроводе 30 29,8 29,4 29,3 29,2 29,1 29,0 29,0 28,9
Напор в обратном трубопроводе 15 15,2 15,6 15,7 15,8 15,8 15,9 15,9 16,0
Линия статического давления 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Рельеф местности 5 4 2 2 2 1 1 0 0

Длина участка, м 76 130 11 19 31 70 15 33

Диаметр 
трубопроводов, мм

200 200 125 70 70 70 40 40 32

Номер расчетного кот 1 2 3 4 5 6 7 8

Отметка 388 387 385 385 385 384 384 383 383

Общая длина, м 0 76 206 217 236 267 337 352 385

Располагаемый
напор 15,0 14,6 13,9 13,6 13,4 13,3 13,1 13,1 12,9

Напор в подающей 
Шлод), м.в.ст 30

29,8 29,4 29,3 29,2 29,1 29,0 29,0 28,9

Напор в обратке 
Щобр), м.в.ст. 15

15,2 15,6 15,7 15,8 15,8 15,9 15,9 16,0
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Р азд ел  4. П ер сп ек т и в н ы е бал ан сы  п р о и зв о ди тел ь н о сти  В П У  и м а к си м а л ь н о го  п о тр еб л ен и я  
теп л о н о си тел я  т еп л о п о т р еб л я ю щ и м и  у ст а н о в к а м и  п о тр еб и тел ей .

Подпитка тепловых сетей осуществляется водой из скважин без предварительной хим.

водоочистки. На котельных Центральная, №3, №4 ведётся комплексонная обработка 

подпиточной воды. Замеры расходов подпиточной воды осуществлялись по водомерам на 

трубопроводах подпитки (за исключением котельной №3), а расходы сетевой воды 

переносным ультразвуковым расходомерам «Panametriks». Нормативные балансы расходов 

теплоносителя указаны в приложении в таблице 12 - котельная Центральная, в таблице 13 -  

котельная №4, в таблице 14 -  котельная №6, в таблице №15 -  котельная №3. В соответствии с 

законом РФ №190 ст.29 «с 1 января 2022года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не допускается». Следовательно, надо 

предусмотреть переход на закрытую систему г.в.с.

Таблица 4.1

Р асход  в оды  на за п о л н ен и е  и п о д п и тк у  теп л о в ы х  сетей

Котельная Заполнение тепловых сетей и систем 
отопления потребителей, м3

Подпитка тепловых сетей при закрытой 
системе г.в.с. к 2022 году, м3/час

Центральная 242 0,26

№4 158 0,25

№6 106 0,07

№3 11 0,008
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Р азд ел  5. П р ед л о ж ен и я  по ст р о и тел ь ств у , р ек о н ст р у к ц и и  т еп л о и сто ч н и к о в .

Присоединённая нагрузка на котельную Центральная составит 16,16 Гкал/час на 

расчётный срок строительства до 2028 г. Это позволит не увеличивать установленную 

мощность котельной 21,2 Гкал/час. Расчётный расход сетевой воды - 533т/час на 

отрегулированной тепловой сети и располагаемый напор на - 30м.в.ст по результатам 

гидравлического расчёта соответствует значениям характеристики установленного сетевого 

насоса Д630/90б. В связи с увеличением нагрузки на отрегулированной тепловой сети 

реконструкции Центральной котельной не потребуется.

На расчётный срок строительства не потребуется и реконструкции котельной №4 с 

учётом отрегулированной тепловой сети: при установленной мощности 5,5Гкал/час

присоединённая нагрузка достигнет 3,9 Гкал/час. Расчётный расход теплоносителя возрастёт с 

74т/час до 117 т/час при напоре на выходе из теплоисточника 50м.в.ст. Данные параметры 

соответствуют установленным сетевым насосам Д200/90 на отрегулированной тепловой сети. 

Не планируется увеличение присоединённой нагрузки котельной №6.

Котельная №3: для покрытия присоединённой нагрузки на расчётный срок

строительства в размере 1,89 Гкал/час необходима установка второго однотипного котла 

КВм-1,2 КБ БиКЗ вместо котла КВм-0,58. Необходимо установить дымососы ДН-9-1000 (2 

штуки). При расчётном расходе 73т/час и напоре на выходе из теплоисточника 25м.в.ст. в 

качестве сетевых насосов рекомендованы консольные насосы К100-65-200 с 

электродвигателями 30 КВт (один в работе).

ВЫ БОР ОБОРУДОВАНИЯ, РАСЧЕТ ГАЗОВОГО ТРАКТА  

д л я  к о тел ь н о й  № 3

Исходные данные, принятые для расчета:

1. тепловая нагрузка котельной, с учетом потерь в тепловых сетях, водоразбора, 

подключения новых потребителей -  1,89 Гкал/ч

2. топливо -  уголь Бородинского разреза (2БР) с характеристиками:

--низшая теплота сгорания -  3957 ккал/кг

--удельный объем газов в Н.У. -  4,26 м3/кг 

--теоретическое количество воздуха -  5,01 м3/кг 

--эксплуатационный КПД котлов -  70%

38



--уд. потери с механическим недожогом -  15%

--температура уходящих газов предельная -  250 гр.С 

--коэффициент избытка воздуха -  1,7 

--рекомендуемая скорость в газоходах -  12 м/сек

Расчет сечений газоходов, выбор оборудования:

1.принимаются к установке два котла с механической топкой производства Бийского 

котельного завода КВм-1,2КБ, с топками ТШПм-1,5 производительность каждого 1,0 Гкал/ч, с 

комплектными вентиляторами ВД-2,8;

2. расход топлива -  690 кг/ч;

3. расчетный расход топлива -  435 кг/ч;

4. суммарный объем дымовых газов -  7798м3/ч;

5. площадь сборного газохода -  0,18 м2;

6. принимается сечение сборного газохода -  500х400 мм;

7. необходимый диаметр дымовой трубы -  489 мм. Остаётся существующая дымовая 

труба 529х9 высотой 31м;

8. принимается к установке два дымососа (один рабочий, один резервный, один левого 

вращения, второй правого вращения) типа ДН-9 производительность каждого 9930 м3/ч 

мощность двигателя 11кВт, при частоте вращения 1000 об/мин;

9.золоуловитель типа ЦБ-16, производительностью 6500-11000 м3/ч, аэродинамическое 

сопротивление 60 мм.вод.ст., коэффициент очистки 80-95.Производство Бийского котельного 

завода;

10.в составе котельной транспортер углеподачи, линия шлакоудаления существующие.
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Р азд ел  6. П р ед л о ж ен и я  по ст р о и тел ь ств у , р ек о н ст р у к ц и и  теп л о в ы х  сетей .

По результатам гидравлических расчётов все изменения в структуре тепловых сетей с

учётом подключения перспективных потребителей теплоты в первую очередь строительства и 

расчётный срок строительства сведены в таблицу. Реконструкции подлежат сети трёх систем 

теплоснабжения на основании проведённых гидравлических расчётов. Структура тепловой 

сети котельной №6 не меняется. Участки тепловых сетей на замену или новые участки 

трубопроводов по результатам вышеприведённых гидравлических расчётов сведены в таблицу.

Таблица 6.1

Н о в ы е у ч а ст к и  теп л о в о й  сети  и у ч а ст к и  с за н и ж ен н о й  п р о п у ск н о й  сп о со б н о сть ю ,
тр еб у ю щ и е п ер ек л адк и .

Участки Длина, м Существующий 
диаметр, мм

Необходимый
диаметр,мм

Примечание

Начало Конец
Котельная «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

ТК1 ТК68 340 219 273 Надземная прокладка т/сети 
при подключении локомотив.ТК68 Локом. пр-ие 100 - 133

ТК3 ТК55 431 219 273 Канальная прокладка т/сети 
при подключении потребителей 

жилой зоны
ТК55а 1 оч. стр-ва 20 - 108

ТК89а Ленина, 57а 50 57

ТК89б Ленина, 57 10 57

ТК84а Ленина,63а 50 57

ТК84а Ленина, 63 50 57

ТК58 Расч. оч. стр-ва 20 - 159

ТК60а Досуг. центр 10 - 57 Канальная прокладка т/сети 
при подключении потребителей 

социально-бытовой сферы.
ТК71 с/банк 10 - 57

ТК51 ТК51г 223 - 159

ТК 51г Спорт. зал 20 - 108

ТК 51г Бассейн 20 - 89

ТК51г Спорт. комплекс 20 - 76

ТК95 ТК98 94 89/57 133

ТК94 Банно-оздоровит.
комплекс

10 - 57

ТК98 Хим. чистка 10 57

Всего (м): 1488
Котельная №4

котельная Жилая зона 120 - 219 Канальная прокладка т/сети при 
подключении потребителей жилой 

зоны
ТК-108 ТК-104 281 108 159

ТК-104 ТК-99 226 57 108
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ТК-99 ТК-98 35 - 89

ТК-98 ТК-97 48 - 76

ТК-99 Ленина, 48а 10 - 57

ТК-99 Солнечная, 31 10 - 57

ТК-98 Ленина, 48б 10 - 57

ТК-99 Солнечная, 33 10 - 57

ТК-97 Северная, 11 10 - 57

ТК-97 Северная, 9 10 - 57

Всего(м): 770

Котельная №3
котельная ТК-5 15 89 159

Канальная прокладка т/сети приТК-5 школа 240 - 159

котельная ТК-1 76 108 219 Канальная прокладка т/сети при 
подключении потребителей жилой 

зоны
ТК-1 ТК-2 130 76 133

ТК-2 Жилая зона 100 - 133

Итого: 561
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Р азд ел  7. П ер сп ек т и в н ы е то п л и в н ы е бал ан сы .

Расчёт проводился по «Методике определения потребности в топливе,

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 

теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4 -  05.2004

(утв.Госстроем России 12.08.03). Потребность в топливе на выработку тепловой энергии 

определяется по нормам удельного расхода топлива, кг. у.т/ Гкал, на весь объем тепловой 

энергии, необходимой для теплоснабжения потребителей в планируемом периоде.

Для определения потребности в топливе на производство тепловой энергии 

используются групповые нормы удельного расхода топлива, основанные на 

индивидуальных нормах. Индивидуальная норма -  норма расхода данного расчетного вида 

топлива в условном исчислении на производство 1 Гкал тепловой энергии котлоагрегатом.

Групповая норма расхода топлива на выработку тепловой энергии -  плановое 

значение расхода топлива на выработку 1Гкал тепловой энергии при планируемых условиях 

производства.

Потребность в натуральном топливе на планируемый период рассчитывалась с 

учетом нормативных потерь при хранении на складе 0,2%.

Перерасчет количества условного топлива В ус в количество натурального топлива 

Внат производится в соответствии с характеристиками этого топлива и значением 

калорийного эквивалента по формуле

В нат. = В ус/Э

Где Э -  калорийный эквивалент определяемый по формуле:

Э = Он.н /Он.у

Qн.н -  низшая теплота сгорания Бородинского бурого угля 3850 Ккал/кг.

Q^y. - =7000- постоянная

3850/7000=0,55

Индивидуальные нормы расхода условного топлива на 1 Гкал составляют для котлов 

ДКВр-0,189 т.у.т. , а для котлов малой производительности 0,238т.у.т. (приложение 1 МДК 

4 -  05.2004).
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Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

расположенного в границах посёлка представлены в таблице. К 2028 году расход 

натурального топлива возрастёт в 1,5 раза при сохранении кпд котлов.
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Таблица 7.1

П ер сп ек т и в н ы е т о п л и в н ы е бал ан сы

Наименование источника Установленные котлы Нормативный
расход
условного
топлива,
т.ут./Гкал

Максимальная 
расчётная часовая 
тепловая нагрузка 
Гкал/час

Максимальный 
расход 
натурального 
топлива тн/час

Годовая нормативная 
выработка тепловой 
энергии,Гкал/год

Расчётный годовой 
расход натурального 
топлива.тн. с К=0,2%

2013 2021 2028 2013 2021 2028 2013 2021 2028 2013 2021 2028

Котельная «Центральная» ДКВР10/13-(1шт) ДКВР- 
10/13(2шт)

0,189 11,16 13,92 16,16 3,83 4,78 5,55 34 697,7 42831 49333 11923 14718 16953

Котельная №4 КВм1,8- (3шт) КВм-1,25 (1шт) 0,238 2,66 2,97 3,91 1,15 1,29 1,69 8331 9951 12017 3605 4306 5200

Котельная №6 КВм-1,16 (2шт) КВм-1.8 (2шт) 0,238 1,12 1,12 1,12 0,48 0,48 0,48 3471 3471 3471 1502 1502 1502

Котельная №3 КВм-0,58 (1шт) КВм-1,25(1шт) 0,238 0,58 1,65 1,89 0,25 0,71 0,82 1757 5028 5779 760 2176 2500

Итого 15,52 19,66 23,08 5,71 7,26 8,54 48256,7 61281 70600 17790 22702 26155
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Р азд ел  8. Н а д еж н о сть  теп л о сн а б ж ен и я .

Расчет надежности систем теплоснабжения города выполнен в соответствие с 

«Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного 

периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и 

населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 

сентября 2000 г. N 203).

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой 

котельной и по городу в целом используются критерии, характеризующие состояние 

электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие 

мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым 

нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где: Кнад=(Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс)/п

Кэ -  надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв -  надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб -  размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кс -  коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, 

подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, 

состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы 

теплоснабжения. Критерии и коэффициент надежности систем теплоснабжения приведены в 

таблице 8.1.
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К р и тер и и  н а д еж н о сти  си стем  теп л о сн а б ж ен и я
Таблица 8.1.

Наименование
котельной

Кэ Кв Кт Кб Кс Кнад

Котельная «Центральная» 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8

Котельная №4 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8

Котельная №6 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8

Котельная №3 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8

ИТОГО: 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8

Общий коэффициент надежности систем теплоснабжения города составляет 0,8. 
При коэффициенте от 0,75 до 0,89 система характеризуется как надежная.
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Р азд ел  9. О б о сн о в а н и е  и н в ест и ц и й  в стр о и тел ь ств о , р ек о н ст р у к ц и ю  и тех н и ч еск о е
п ер ев оор уж ен и е.

На котельной №3 для покрытия присоединённой нагрузки необходима установка котлов 

КВм-1,2 производство БиКЗ. Установка котла КВм-1,2 -  1,9 млн. руб. с доставкой и 

демонтажом существующего котла КВм-0,58 (при стоимости котла на 10.09.13.-1,02 млн. руб. 

по данным БиКЗ). Установка и обвязка двух дымососов ДН-9 c n=1000 об/мин с монтажом 

газоходов сечением 0,4*0,5 - 0,5млн. руб. (при стоимости дымососа на 10.09.13.-0,0924 млн. 

руб. по данным БиКЗ). Установка и обвязка золоуловителя ЦБ-16 -0,75 млн. рублей (при 

стоимости золоуловителя 0,513 млн. рублей на 10.09.13.-0,924 млн. руб. по данным БиКЗ). 

Доставка, установка и обвязка насосов К100-65-200 с электродвигателем N=30КВт-2шт (при 

цене насоса 0,0534 млн. руб. по данным Катайского насосного завода) - 0,25 млн. руб. 

Установка комплексонной очистки подпиточной воды 0,3 млн.рублей

Стоимость прокладки одного метра трубы тепловой сети в зависимости от способа 

прокладки и типа изоляции приведена в таблицах: 9.1; 9.2; 9.3; 9.4.
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Прокладка 1 п.м. трубопровода, руб. (с НДС)
Таблица 9.1

Наименование

П о д зе м н ы й  ва р и а н т (с л о т к а м и ) м и н п л и та П о д з е м н ы й  ва р и а н т (с л о т к а м и ) с ко р л уп а  ППУ

ст-ть
в т.ч. СМР

в т.ч.
материалы

труба
минплита 
с тканью

лоток ж/б
ст-ть

в т.ч. СМР
в т.ч.

материалы
труба

скорлупа
ППУ

лоток ж/б

Т е п л о в ы е  сети

диам. 57мм 3680 ,66 1811,85 1868,81 212,26 254,93 1271,87 3316 ,79 1518,14 1798,65 212,26 181,99 1271,87
диам. 76мм 3841,29 1871,91 1969,38 274,80 289,14 1271,87 3421,71 1548,26 1873,45 274,80 187,97 1271,87
диам. 89мм 3952,77 1912,12 2040,65 318,36 312,97 1271,87 3528 ,03 1564,26 1963,77 318,36 230,01 1271,87
диам. 108мм 4174 ,52 1990,60 2183,92 419,17 347,23 1271,87 3820,87 1666,67 2154,20 419,17 294,98 1271,87
диам. 133мм 4439,53 2115,33 2324,20 504,36 392,72 1271,87 4042 ,94 1754,80 2288,14 504,36 329,98 1271,87
диам. 159мм 4872,39 2255,26 2617,13 739,95 439,49 1271,87 4446 ,62 1856,32 2590,30 739,95 381,99 1271,87
диам. 219мм 5842,96 2451,56 3391,40 1586,10 547,72 1271,87 5340 ,34 1973,20 3367,14 1586,10 480,97 1271,87
диам. 273мм 6705,62 2682,79 4022,83 1878,01 644,82 1271,87 6112,72 2122,41 3990,31 1878,01 562,01 1271,87
диам. 325мм 7389 ,14 2882,56 4506,58 2221,98 774,50 1271,87 6860 ,49 2253,86 4606,63 2221,98 778,02 1271,87
диам. 377мм 8374,55 3160,51 5214,04 2823,63 832,80 1271,87 7931 ,75 2588,88 5342,87 2823,63 858,01 1271,87
диам. 426мм 9280 ,18 3339,43 5940,75 3450,65 921,85 1271,87 8876,13 2715,44 6160,69 3450,65 1024,98 1271,87
диам. 476мм 10476,45 3847,21 6629,24 3960,99 1012,68 1271,87 10087,21 3164,78 6922,43 3960,99 1177,01 1271,87

диам. 530мм 13658,48 4036,18 9622,30 6890,33 1108,24 1271,87 13215,61 3253,73 9961,88 6890,33 1266,01 1271,87

48



Прокладка 1 п.м. трубопровода, руб. (с НДС)

Таблица 9.2

Наименование

П о д зе м н ы й  ва р и а н т (без л о т ко в ) м и н п л и та П о д зе м н ы й  ва риа н т (б ез л о т ко в ) с ко р л у п а  ППУ

ст-ть в т.ч. СМР
в т.ч.

материалы
труба

минплита 
с тканью ст-ть в т.ч.СМР

в
т.ч.материалы

труба
скорлупа

ППУ

Т е п л о в ы е  сети

диам. 57мм 1930,56 1422,12 508,44 212,26 254,93 1566,70 1128,41 438,29 212,26 181,99
диам. 76мм 2091 ,19 1482,18 609,01 274,80 289,14 1671,62 1158,51 513,11 274,80 187,97
диам. 89мм 2202,67 1522,39 680,28 318,36 312,97 1777,94 1174,51 603,43 318,36 230,01

диам. 108мм 2424,42 1600,87 823,55 419,17 347,23 2070,78 1276,94 793,85 419,17 294,98
диам. 133мм 2689,43 1725,6 963,83 504,36 392,72 2292,85 1365,05 927,80 504,36 329,98
диам. 159мм 3122,29 1865,53 1256,76 739,95 439,49 2696,53 1466,58 1229,95 739,95 381,99
диам. 219мм 4 092 ,86 2079,83 2013,03 1586,10 547,72 3590,25 1582,56 2007,69 1586,10 480,97
диам. 273мм 4 955 ,52 2293,06 2662,46 1878,01 644,82 4362,63 1732,67 2629,96 1878,01 562,01
диам. 325мм 5639 ,04 2492,83 3146,21 2221,98 774,50 5110,40 1864,13 3246,27 2221,98 778,02
диам. 377мм 6624,45 2770,78 3853,67 2823,63 832,80 6181,66 2199,14 3982,52 2823,63 858,01
диам. 426мм 7530,08 2949,7 4580,38 3450,65 921,85 7126 ,04 2325,71 4800,33 3450,65 1024,98
диам. 476мм 8726,35 3457,48 5268,87 3960,99 1012,68 8 337 ,12 2775,05 5562,07 3960,99 1177,01
диам. 530мм 11908,38 3606,45 8301,93 6890,33 1108,24 11465,5 2864,00 8601,52 6890,33 1266,01
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Прокладка 1 п.м. трубопровода, руб. (с НДС)

Таблица 9.3

Наименование

Н а д зе м н ы й  ва р и а н т (на н и з к и х  о п о р а х  из б л о ко в  ФБС) 
м и н п л и та

Н а д зе м н ы й  ва р и а н т (на н и з к и х  о п о р а х  из б л о ко в  ФБС) 
ско р л у п а  ППУ

ст-ть в т.ч. СМР
в т.ч.
материалы

труба
минплита 
с тканью

ФБС ст-ть в т.ч.СМР
в

т.ч.материалы
труба

скорлупа
ППУ

ФБС

Т е п л о в ы е  сети

диам. 57мм 2350 ,19 1207,29 1142,90 212,26 254,93 341,24 1986,35 913,59 1072,76 212,26 181,99 341,24
диам. 76мм 2510 ,39 1267,07 1243,32 274,80 289,14 341,24 2090,88 943,47 1147,41 274,80 187,97 341,24
диам. 89мм 2617 ,15 1305,07 1312,08 318,36 312,97 341,24 2192,42 957,21 1235,21 318,36 230,01 341,24
диам. 108мм 2813 ,18 1363,98 1449,20 419,17 347,23 341,24 2459,57 1040,08 1419,49 419,17 294,98 341,24
диам. 133мм 3085 ,92 1500,61 1585,31 504,36 392,72 341,24 2689,37 1140,09 1549,28 504,36 329,98 341,24
диам. 159мм 3473 ,74 1601,2 1872,54 739,95 439,49 341,24 3048,01 1202,25 1845,76 739,95 381,99 341,24
диам. 219мм 4486 ,56 1801,32 2685,24 1586,10 547,72 341,24 3983,99 1322,96 2661,03 1586,10 480,97 341,24
диам. 273мм 5334 ,77 2025,37 3309,40 1878,01 644,82 341,24 4741 ,91 1465,02 3276,89 1878,01 562,01 341,24
диам. 325мм 6078 ,32 2221,87 3856,45 2221,98 774,50 341,24 5549,73 1593,24 3956,49 2221,98 778,02 341,24
диам. 377мм 7060 ,68 2496,36 4564,32 2823,63 832,80 341,24 6617,95 1924,76 4693,19 2823,63 858,01 341,24
диам. 426мм 7939 ,60 2661,08 5278,52 3450,65 921,85 341,24 7535,58 2037,09 5498,49 3450,65 1024,98 341,24
диам. 476мм 8976 ,18 3012,57 5963,61 3960,99 1012,68 341,24 8586 ,94 2330,10 6256,84 3960,99 1177,01 341,24
диам. 530мм 12159,61 3160,66 8998,95 6890,33 1108,24 341,24 11716,68 2418,14 9298,54 6890,33 1266,01 341,24
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Прокладка 1 п.м. трубопровода, руб. (с НДС)

Таблица 9.4

Наименование

Н а д зе м н ы й  ва р и а н т ( на м е та л .о п о р а х ) м и н п л и та Н а д зе м н ы й  ва р и а н т ( на м е та л .о п о р а х ) с ко р л у п а  ППУ

ст-ть
в т.ч. СМР

в т.ч.
материалы

труба
минплита 
с тканью

бетон
конструкции

стальные
ст-ть

в т.ч.СМР
в

т.ч.материалы
труба

скорлупа
ППУ

бетон
конструкции

стальные

Т е п л о в ы е  сети

диам. 57мм 2509,58 886,73 1622,85 212,26 254,93 202,20 862,62 2 145 ,74 593,03 1552,71 212,26 181,99 202,20 862,62
диам. 76мм 2669,78 946,51 1723,27 274,80 289,14 202,20 862,62 2250,27 622,91 1627,36 274,80 187,97 202,20 862,62
диам. 89мм 2776 ,54 984,51 1792,03 318,36 312,97 202,20 862,62 2351,81 636,65 1715,16 318,36 230,01 202,20 862,62
диам. 108мм 2972,57 1043,42 1929,15 419,17 347,23 202,20 862,62 2618 ,96 719,52 1899,44 419,17 294,98 202,20 862,62
диам. 133мм 3245,31 1180,05 2065,26 504,36 392,72 202,20 862,62 2848 ,76 819,53 2029,23 504,36 329,98 202,20 862,62
диам. 159мм 3633 ,14 1280,65 2352,49 739,95 439,49 202,20 862,62 3207 ,41 881,70 2325,71 739,95 381,99 202,20 862,62
диам. 219мм 4645 ,94 1480,75 3165,19 1586,10 547,72 202,20 862,62 4143 ,37 1002,39 3140,98 1586,10 480,97 202,20 862,62
диам. 273мм 5494,16 1704,81 3789,35 1878,01 644,82 202,20 862,62 4901 ,30 1144,46 3756,84 1878,01 562,01 202,20 862,62
диам. 325мм 6237,71 1901,31 4336,40 2221,98 774,50 202,20 862,62 5709 ,12 1272,68 4436,44 2221,98 778,02 202,20 862,62
диам. 377мм 7220,07 2175,80 5044,27 2823,63 832,80 202,20 862,62 6 777 ,34 1604,20 5173,14 2823,63 858,01 202,20 862,62
диам. 426мм 8098,99 2340,52 5758,47 3450,65 921,85 202,20 862,62 7694 ,97 1716,53 5978,44 3450,65 1024,98 202,20 862,62
диам. 476мм 9 135 ,57 2692,01 6443,56 3960,99 1012,68 202,20 862,62 8746,33 2009,54 6736,79 3960,99 1177,01 202,20 862,62
диам. 530мм 12319,00 2840,10 9478,90 6890,33 1108,24 202,20 862,62 11876,07 2097,58 9778,49 6890,33 1266,01 202,20 862,62
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Р азд ел  10. О б о сн о в а н и е  п р ед л о ж ен и я  по в ы бор у  еди н ой  т еп л о сн а б ж а ю щ ей  о р га н и за ц и и

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация 

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу (абонентам) 

потребителям по присоединённой тепловой сети произведённой или купленной тепловой 

энергии и теплоносителя (МДС 41-3.2000 Организационно -  методические рекомендации 

по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населённых 

пунктах Российской федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных постановлением РФ от 08.08. 2012 г. №808 «Правила организации

теплоснабжения в Российской Федерации » и в соответствии со статьёй 6 пунктом 6 

Федерального закона 190 «О теплоснабжении». Для присвоения организации статуса 

единой теплоснабжающей организации (пункт 5 постановления РФ № 808 от 08.08.12) на 

территории поселения, городского округа лица , владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 

подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) 

сообщения, указанного в пункте 17 вышеуказанных «Правил, организации теплоснабжения 

в Российской Федерации» заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны её деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю 

отчётную дату, с отметкой налогового органа об её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трёх рабочих дней с даты окончания 

срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации, в границах 

которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие 

в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном 

сайте этого муниципального образования.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в
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отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствие с нижеуказанными 

критериями.

1  к р и т е р и й

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации.

2  к р и т е р и й

Размер собственного капитала

3  к р и т е р и й

Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей тепловой ёмкостью.

Таким образом, на основании критериев выбора единой теплоснабжающей 

организации, установленных постановлением РФ от 08.08.2012г. « Об организации 

теплоснабжения в Российской федерации» определена единая теплоснабжающая 

организация в посёлке -  ОАО «Облжилкомхоз».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Таблица 1

С у щ еств у ю щ а я  ст р у к ту р а  теп л о в ы х  сетей

Диаметр труб, 
мм

Непрох. каналы Надземная Бесканальная Всего

С ущ ествую щ ая  стр уктур а  те п л о в ы х  сетей от Ц е н тр а л ь н о й  ко те л ь н о й

32 1143 166 5 1314
45 1333 0 0 1333
57 1813 0 0 1813
76 795 253 0 1048
89 541 0 0 541
108 1959 536 0 2495
133 99 0 0 99
159 1038 270 0 1346
219 1941 440 0 2381
273 194 0 0 194
325 30 0 0 30
377 31 0 0 31

Всего: 10917 1665 5 12587
С ущ ествую щ ая  стр уктур а  те п л о в ы х  сетей от ко те л ь н о й  № 4

32 94 0 0 94
45 1044 0 0 1044
57 1415 0 0 1415
76 233 0 0 233
108 1476 0 0 1476
133 189 0 0 189
159 543 0 0 543
219 0 260 0 260
273 400 0 0 400

Всего: 5394 260 0 5654
С ущ ествую щ ая  стр уктур а  те п л о в ы х  сетей от ко те л ь н о й  № 6

32 340 0 0 340
57 324 0 0 324
76 185 0 0 185
89 157 0 0 157
108 374 0 0 374
159 160 0 0 160
219 348 0 0 348

Всего: 1888 1888
С ущ ествую щ ая  стр уктур а  те п л о в ы х  сетей от ко те л ь н о й  №3

25 0 0 48 48
32 61 0 0 61
45 147 0 0 147
57 12 0 0 12
76 0 0 190 190
108 102 0 0 102

Всего: 322 0 238 560
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Таблица 2

Р езу л ь та ты  р а сч ёта  н о р м а ти в н ы х  теп л о в ы х  п о тер ь  в су щ ест в у ю щ и х  сетя х  от  к о тел ь н о й  № 4

Диаметр труб, 
мм

Длина сети, м Объём утечек в 
тепловых сетях, 

м3/час

Суммарные тепловые потери через 
теплоизоляцию с утечками

Средне
часовые,
Гкал/час

Максимальные,
Гкал/час

Отопит. 
период, Гкал

32 1314 0,0037 0,0709 0,1046 430,50
45 1333 0,0084 0,0825 0,1218 500,94
57 1813 0,0178 0,1218 0,1798 739,57
76 1048 0,0196 0,0811 0,1197 492,44
89 541 0,0139 0,0448 0,0661 272,03
108 2495 0,0979 0,2304 0,34 1398,99
133 99 0,0061 0,0101 0,0149 61,32
159 1308 0,1155 0,1493 0,2204 906,55
219 2381 0,3854 0,3262 0,4815 1980,68
273 194 0,0496 0,0307 0,0453 186,41
325 30 0,0113 0,0054 0,0079 32,79
377 31 0,0155 0,0061 0,009 37,04

Всего: 12587 0 ,7447 1,1352 1 ,6754 7022 ,25

Таблица 3

Р езу л ь та ты  р а сч ёта  н о р м а ти в н ы х  теп л о в ы х  п о тер ь  в су щ ест в у ю щ и х  сетя х  от  к о тел ь н о й  № 4

Диаметр труб, 
мм

Длина сети, м Объём утечек в 
тепловых сетях, 

мз/час

Суммарные тепловые потери через 
теплоизоляцию с утечками

Средне
часовые,
Гкал/час

Максимальные,
Гкал/час

Отопит. 
период, Гкал

32 94 0,0003 0,0051 0,0075 30,96
45 1044 0,0065 0,0646 0,0953 392,25
57 1415 0,0069 0,0951 0,1404 577,44
76 233 0,0044 0,0179 0,0264 108,69

108 1476 0,0579 0,1346 0,1987 817,29
133 189 0,0116 0,0193 0,0285 117,18
159 543 0,0479 0,0613 0,0905 372,21
219 260 0,0421 0,04 0,059 242,88
273 400 0,1021 0,0634 0,0793 384,96

Всего: 5654 0 ,2797 0 ,5013 0 ,7256 3043,86
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Таблица 4

Р езу л ь та ты  р а сч ёта  н о р м а ти в н ы х  теп л о в ы х  п отер ь  в су щ ест в у ю щ и х  сетя х  от  к о тел ь н о й  № 3

Диаметр труб, 
мм

Длина сети, м Объём утечек в 
тепловых сетях, 

м 3/ч а с

Суммарные тепловые потери через 
теплоизоляцию с утечками

Средне
часовые,
Гкал/час

Максимальные,
Гкал/час

Отопит. 
период, Гкал

25 48 0,0001 0,0008 0,0011 4,85
32 61 0,0002 0,0033 0,0048 20,03
45 147 0,0014 0,0091 0,0134 55,25
57 12 0,0002 0,0008 0,0011 4,85
76 190 0,0036 0,0152 0,0224 92,29
108 102 0,004 0,0093 0,0137 56,46

Всего: 560 0 ,0095 0 ,0385 0 ,0565 233,73

Таблица 5

Р езу л ь та ты  р а сч ёта  н о р м а ти в н ы х  теп л о в ы х  п отер ь  в су щ ест в у ю щ и х  сетя х  от  к о тел ь н о й  №6

Диаметр труб, 
мм

Длина сети, м Объём утечек в 
тепловых сетях, 

м3/час

Суммарные тепловые потери через 
теплоизоляцию с утечками

Средне
часовые,
Гкал/час

Максимальные,
Гкал/час

Отопит. 
период, Гкал

32 340 0,0009 0,0184 0,0272 111,72
57 324 0,0032 0,02 0,025 121,44
76 185 0,0017 0,0142 0,0209 86,22
89 157 0,004 0,013 0,0192 78,93

108 374 0,0147 0,0341 0,0503 207,05
159 160 0,0141 0,018 0,0265 109,29
219 348 0,0563 0,0472 0,0696 286,59

Всего: 1888 0 ,0949 0 ,1649 0 ,2387 1001,24
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Х а р а к т ер и ст и к и  п о т р еб и т ел ей  п осёл к а  Ж ел езн о д о р о ж н ы й  с ц ен т р а л и зо в а н н ы м  теп л о сн а б ж ен и ем
Таблица 6

№
Почтовый

адрес
Год

постройки материал
кол.

этажей
Кол.
кв-р

отапливаемая
площадь

многоквартирного
дома

отапливаемая
площадь

блокированного
дома

отапливаемая
площадь

индивидуальных
домов потреб. ГВС Отопление ГВС

всего
Общая

площадь
Жилая

площадь
Общая

площадь
Жилая

площадь
Общая

площадь
Жилая

площадь

по
норм.

1,4

по
норм.

3,2
норматив

(Гкал/кв.м.)
тариф

(рублей) сумма
норматив

(куб.м/чел/мес.)
тариф

(рублей) сумма

ул.Ворошилова

дом №14 1970 брус 1 2 110,2 73,3 5 0,0335 1288,47 4756,64 1,4 86,51 605,57

дом №17 1971 брус 1 2 120,7 74,5 4 0,0335 1288,47 5209,86 1,4 86,51 484,46
ул.Студенческая

дом №14 1969 брус 1 2 120,6 80,5 2 0,0335 1288,47 5205,55 1,4 86,51 242,23

дом №15 1969 брус 1 2 80,4 58,9 4 0,0335 1288,47 3470,37 1,4 86,51 484,46

дом №16 1969 брус 1 2 108,2 73,9 5 0,0335 1288,47 4670,32 1,4 86,51 605,57

пер.Школьный

дом №1 1985 брус 1 2 122,9 83,1 7 0,0335 1288,47 5304,82 1,4 86,51 847,80

дом №3 1985 брус 1 2 125,4 83,8 8 0,0335 1288,47 5412,73 1,4 86,51 968,91

дом №5 1985 брус 1 2 126,8 87 6 0,0335 1288,47 5473,16 1,4 86,51 726,68
ул.Карла Маркса

дом №15 1969 брус 1 2 90,8 68,2 5 0,0335 1288,47 3919,27 1,4 86,51 605,57

дом №16 1969 брус 1 2 101,2 73,5 7 0,0335 1288,47 4368,17 1,4 86,51 847,80

дом №17 1968 брус 1 2 126,4 84,7 10 0,0335 1288,47 5455,90 1,4 86,51 1211,14

ул.Усть-Или мская

дом №13 1974 брус 1 2 130,6 88,8 4 0,0335 1288,47 5637,19 1,4 86,51 484,46

дом№15 1969 брус 1 2 92,7 69,7 7 0,0335 1288,47 4001,28 1,4 86,51 847,80
пер.Кедровый

дом №3 1981 брус 1 2 159,9 112,2 8 0,0335 1288,47 6901,88 1,4 86,51 968,91

дом 5 1981 брус 1 1 74,5 46,4 2 0,0335 1288,47 3215,70 1,4 86,51 242,23

общ.7 1981 брус 1 23 388,1 292,1 15 0,0335 1288,47 0,00 1,4 86,51 1816,71

дом 9 1960 брус 1 2 100 81 6 0,0335 1288,47 4316,37 1,4 86,51 726,68



дом 11 1960 брус 1 2 100 81 6 0,0335 1288,47 4316,37 1,4 86,51 726,68

дом 13 1960 брус 1 100 81 6 0,0335 1288,47 4316,37 1,4 86,51 726,68

дом 15 1960 брус 1 авт.отоп. 6 0,00 1,4 86,51 726,68

дом 17 1988 брус 1 1 авт.отоп. 6 0,00 1,4 86,51 726,68

ул.Волгог эадская

дом №15 1968 брус 1 2 104,6 82,7 9 0,0335 1288,47 4514,93 1,4 86,51 1090,03

дом №16 1968 брус 1 2 100,1 69,9 5 0,0335 1288,47 4320,69 1,4 86,51 605,57

ул.Ленина

дом 7 1969 брус 1 2 авт 6 0,00 1,4 86,51 726,68

дом 9а 1980 брус 1 4 232,7 9 0,0335 1288,47 10044,20 1,4 86,51 1090,03

дом 9б 1969 брус 1 3 232,7 7 0,0335 1288,47 10044,20 1,4 86,51 847,80

дом 9в 1969 брус 1 4 402,3 17 0,0335 1288,47 17364,77 1,4 86,51 2058,94

дом 9д 1976 1 1 194,30 67,20 7 0,0335 1288,47 8386,72 1,4 86,51 847,80

дом №11 1970 брус 2 133,9 92,9 7 0,0335 1288,47 5779,63 1,4 86,51 847,80

дом №21 1968 брус 1 2 119,2 96,6 8 0,0335 1288,47 5145,12 1,4 86,51 968,91

дом №24 1960 брус 1 2 132,5 107,9 2 0,0335 1288,47 5719,20 1,4 86,51 242,23

дом №26 1968 брус 1 1 99,5 78,4 2 0,0335 1288,47 4294,79 1,4 86,51 242,23

дом №28 1967 брус 1 2 128,9 87,7 6 0,0335 1288,47 5563,81 1,4 86,51 726,68
дом
№32 1979 брус 2 10 596,8 356,3 0,0335 1288,47 25760,12

дом №38 1978 брус 2 4 269,7 159,2 20 0,0335 1288,47 11641,26 1,4 86,51 2422,28

дом №39 1983 брус 2 4 290,2 185 11 0,0335 1288,47 12526,12 1,4 86,51 1332,25

дом №40 1977 брус 2 4 270,4 159,7 7 0,0335 1288,47 11671,48 1,4 86,51 847,80

дом №41 1983 брус 2 4 288,7 183,7 11 0,0335 1288,47 12461,37 1,4 86,51 1332,25

дом №42 1977 брус 2 4 296,1 192 13 0,0335 1288,47 12780,78 1,4 86,51 1574,48

дом №43 1980 брус 2 4 256,7 151,5 17 0,0335 1288,47 11080,13 1,4 86,51 2058,94

дом №44 1978 брус 2 4 293,2 189,6 8 0,0335 1288,47 12655,61 1,4 86,51 968,91

дом 47 1986 брус 2 3 213,5 132,3 14 0,0335 1288,47 9215,46 1,4 86,51 1695,60
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дом 49 1987 брус 2 3 231,7 143,5 13 0,0335 1288,47 10001,0 1,4 86,51 1574,48

дом 51 1988 брус 2 2 161,2 99,2 6 0,0335 1288,47 6958,00 1,4 86,51 726,68
дом
№52 1978 брус 2 8 370,1 239 19 0,0335 1288,47 15974,90 3,2 86,51 5259,81

дом №54 1971 брус 2 8 370,1 239 19 0,0335 1288,47 15974,90 3,2 86,51 5259,81

дом №56 1971 брус 2 8 370,1 239 19 0,0335 1288,47 15974,90 3,2 86,51 5259,81

дом №58 1971 брус 2 8 370,1 239 27 0,0335 1288,47 15974,90 3,2 86,51 7474,46
дом

№59-61 2008 кирпич 1 4 196,7 2 0,0335 1288,47 8490,31 3,2 86,51 553,66

дом №60 1971 брус 2 8 370,1 239 23 0,0335 1288,47 15974,90 3,2 86,51 6367,14

дом №62 1971 брус 2 8 370 205,6 20 0,0335 1288,47 15970,59 3,2 86,51 5536,64

дом №64 1971 брус 2 8 373,1 241,4 24 0,0335 1288,47 16104,39 3,2 86,51 6643,97

дом №65 1971 брус 2 8 368 238,8 23 0,0335 1288,47 15884,26 3,2 86,51 6367,14

дом №67 1973 брус 2 8 366,8 233,3 19 0,0335 1288,47 15832,46 3,2 86,51 5259,81

дом №69 1973 брус 2 8 366,1 233,1 26 0,0335 1288,47 15802,25 3,2 86,51 7197,63

дом №71 1981 кирпич 2 16 741,2 433,7 34 0,0335 1288,47 31992,97 3,2 86,51 9412,29

дом №73 1981 кирпич 2 16 743,9 427,4 33 0,0335 1288,47 32109,51 3,2 86,51 9135,46

ул.Пионерская

дом №26 1978 КСБ 1 2 0 0 0 0 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00

дом №28 1 1 0 0 0 1,4 86,51 0,00

дом №30 1980 брус 2 11 0 0 0 0 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00

дом №33 1980 брус 2 12 0 0 0 0 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00

дом №35 1980 брус 2 12 0 0 0 0 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00

дом №37 1985 брус 1 1 0 0 0 0 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00

дом №39 1985 брус 1 1 0 0 0 0 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00
ул.Кирова

дом №2 1970 брус 1 2 106,7 85,9 5 0,0335 1288,47 4605,57 1,4 86,51 605,57
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дом №2а 1988 брус 1 2 151,4 87,6 5 0,0335 1288,47 6534,99 1,4 86,51 605,57

дом №4 1970 брус 1 2 93,5 68,8 3 0,0335 1288,47 4035,81 1,4 86,51 363,34

дом №10 1970 брус 1 2 93,2 68,9 6 0,0335 1288,47 4022,86 1,4 86,51 726,68

дом №12 1970 брус 1 2 114,2 74 10 0,0335 1288,47 4929,30 1,4 86,51 1211,14

дом №16 1970 брус 1 2 93 67,5 11 0,0335 1288,47 4014,23 1,4 86,51 1332,25

дом №17 1991 брус 1 2 141,6 84,6 4 0,0335 1288,47 6111,99 1,4 86,51 484,46

дом №19 1988 брус 1 2 144,2 84,5 8 0,0335 1288,47 6224,21 1,4 86,51 968,91

дом №20 1969 брус 1 2 95,4 69,7 7 0,0335 1288,47 4117,82 1,4 86,51 847,80

дом №21 1994 брус 1 1 118 62,7 4 0,0335 1288,47 5076,06 1,4 86,51 484,46

дом №22 1970 брус 1 2 121,6 88 11 0,0335 1288,47 5248,71 1,4 86,51 1332,25

дом №23 1990 брус 1 1 92,1 54,7 4 0,0335 1288,47 3975,38 1,4 86,51 484,46

дом №24 1968 брус 1 2 150,4 97,1 7 0,0335 1288,47 6491,83 1,4 86,51 847,80

дом №25 1985 брус 1 2 166,9 102,6 11 0,0335 1288,47 7204,03 1,4 86,51 1332,25

дом №27 1985 брус 1 2 167,8 102.4 7 0,0335 1288,47 7242,88 1,4 86,51 847,80

дом №29 1986 брус 1 2 155,7 102,9 7 0,0335 1288,47 6720,60 1,4 86,51 847,80

дом №31 1992 брус 1 117 58,9 5 0,0335 1288,47 5067,42 1,4 86,51 605,57

дом №33 1989 брус 1 1 117 66,6 1 0,0335 1288,47 5045,84 1,4 86,51 121,11

дом №35 1993 брус 1 2 183,9 119,8 9 0,0335 1288,47 7937,81 1,4 86,51 1090,03

дом №37 1992 брус 1 127 69,1 7 0,0335 1288,47 5468,85 1,4 86,51 847,80

дом №39 1971 брус 1 2 97 48,5 4 0,0335 1288,47 4186,88 1,4 86,51 484,46

ул.1 квартал

дом №16 1991 брус 1 2 161,1 97,9 6 0,0335 1288,47 6953,68 1,4 86,51 726,68

ул.Солнечная

дом №14 1971 брус 1 2 107,5 69,8 6 0,0335 1288,47 4640,10 1,4 86,51 726,68
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ул,Кавказская

дом №1 1973 брус 1 2 95,7 72,8 7 0,0335 1288,47 4130,77 1,4 86,51 847,80

дом №1А 1973 брус 1 2 237,6 5 0,0335 1288,47 10255,71 1,4 86,51 605,57

дом №2 1970 брус 1 2 113,1 82,4 6 0,0335 1288,47 4881,82 1,4 86,51 726,68

дом №3 1968 брус 1 2 92 68,8 7 0,0335 1288,47 3971,06 1,4 86,51 847,80

дом №8 1970 брус 1 2 89,5 74,7 5 0,0335 1288,47 3863,16 1,4 86,51 605,57

дом №10 1970 брус 1 2 89,9 68,6 4 0,0335 1288,47 3880,42 1,4 86,51 484,46
дом

№10а 1988 брус 1 2 172,8 106,6 5 0,0335 1288,47 7458,70 1,4 86,51 605,57

дом №16 1968 брус 1 2 92,8 52,7 11 0,0335 1288,47 4005,60 1,4 86,51 1332,25

дом №17 1972 брус 1 2 124,5 86,4 9 0,0335 1288,47 5373,89 1,4 86,51 1090,03

дом №18 1969 брус 1 2 3 0,0335 1288,47 0,00 1,4 86,51 363,34

дом №20 1968 брус 1 2 99,7 60 9 0,0335 1288,47 4303,43 1,4 86,51 1090,03

дом №41 1970 брус 1 2 91 50.3 3 0,0335 1288,47 3927,90 1,4 86,51 363,34

дом№43 1970 брус 1 2 0,0335 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00

ул.Комарова

дом №9 1968 брус 1 2 92,6 68,3 7 0,0335 1288,47 3996,96 1,4 86,51 847,80
ул.Кольцевая

дом №16 1971 брус 1 2 92,8 70,2 12 0,0335 1288,47 4005,60 1,4 86,51 1453,37

дом №17 1972 брус 1 2 93,7 72 9 0,0335 1288,47 4044,44 1,4 86,51 1090,03

дом №18 1971 брус 1 2 авт 6 1,4 86,51 726,68

дом №20 1970 брус 1 2 95,3 73 8 0,0335 1288,47 4113,50 1,4 86,51 968,91

дом №41 1970 брус 1 2 95,3 68 3 0,0335 1288,47 4113,50 1,4 86,51 363,34

дом №43 1970 брус 1 2 91 68,3 4 0,0335 1288,47 3927,90 1,4 86,51 484,46

ул.Зеленая

дом №12 1993 брус 2 8 514 259,7 26 0,0335 1288,47 22186,16 1,4 86,51 3148,96

/л.Железнодорожная

дом №2 1968 брус 1 2 77 56,4 7 0,0335 1288,47 3323,61 1,4 86,51 847,80
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дом №3 1968 брус 1 2 132,1 57,4 8 0,0335 1288,47 5701,93 1,4 86,51 968,91

дом №5 1985 брус 1 2 135,5 59 8 0,0335 1288,47 5848,69 1,4 86,51 968,91

дом №9 1970 брус 1 2 107,5 58,4 5 0,0335 1288,47 4640,10 1,4 86,51 605,57

дом №12 1970 брус 1 2 153,1 58,6 5 0,0335 1288,47 6608,37 1,4 86,51 605,57

дом №13 1979 брус 1 2 107,4 58,4 5 0,0335 1288,47 4635,79 1,4 86,51 605,57
дом №14

а 1985 брус 1 2 100 56 7 0,0335 1288,47 4316,37 1,4 86,51 847,80

дом №18 1985 брус 1 2 124,7 56 7 0,0335 1288,47 5382,52 1,4 86,51 847,80

дом №20 1993 ж\бетон 100 5738 3339 242 0,0335 1288,47 247673,6 3,2 86,51 66993,34

дом №26 1975 брус 1 1 52,3 28 1 0,0335 1288,47 2257,46 1,4 86,51 121,11
дом

№26А 1975 брус 1 1 50 27 1 0,0335 1288,47 2158,19 1,4 86,51 121,11

ул.Больничная

дом №3 1975 Брус 1 2 76 48 5 0,0335 1288,47 3280,44 1,4 86,51 605,57

дом №8 1975 брус 1 1 30 22 1 0,0335 1288,47 1294,91 1,4 86,51 121,11

ул.Уральская

дом №1 1974 брус 1 2 93 72,4 6 0,0335 1288,47 4014,23 1,4 86,51 726,68

дом №2 1972 брус 1 2 112,8 78,7 3 0,0335 1288,47 4868,87 1,4 86,51 363,34

дом №3 1974 брус 1 2 116,7 80,2 5 0,0335 1288,47 5037,21 1,4 86,51 605,57

дом №4 1974 брус 1 2 143,2 102,8 8 0,0335 1288,47 6181,05 1,4 86,51 968,91

дом №5 1974 брус 1 2 89,5 68,2 4 0,0335 1288,47 3863,16 1,4 86,51 484,46

дом №6 1972 брус 1 2 115,6 89,1 5 0,0335 1288,47 4989,73 1,4 86,51 605,57

дом №8 1972 брус 1 2 90,7 68,7 2 0,0335 1288,47 3914,95 1,4 86,51 242,23

ул.Набережная

дом №42 1976 брус 1 2 73,8 46 3 0,0335 1288,47 3185,48 1,4 86,51 363,34

ул.Советская

дом №1 1972 общ.брус 2 25 740,6 412,2 55 0,0335 1288,47 31967,07 3,2 86,51 15225,76

дом №2 1974 общ.брус 2 25 731,7 412,5 45 0,0335 1288,47 31582,91 3,2 86,51 12457,44

дом №5а 1974 брус 1 2 96,4 71,5 2 0,0335 1288,47 4160,99 1,4 86,51 242,23

ул.Волкова

дом №4 1971 брус 1 1 45,4 45,4 4 0,0335 1288,47 1959,63 1,4 86,51 484,46
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дом №5 1971 брус 1 2 92,6 73 5 0,0335 1288,47 3996,96 1,4 86,51 605,57

дом №6 1972 брус 1 1 46,3 46,3 2 0,0335 1288,47 1998,48 1,4 86,51 242,23

дом №7 1972 брус 1 1 46,4 46,4 1 0,0335 1288,47 2002,80 1,4 86,51 121,11

дом №15 1974 брус 2 4 164,8 118,7 11 0,0335 1288,47 7113,39 3,2 86,51 3045,15

дом №17 1974 брус 2 8 328,5 237,9 20 0,0335 1288,47 14179,29 3,2 86,51 5536,64

дом №19 1974 брус 2 8 329,2 238,2 22 0,0335 1288,47 14209,50 3,2 86,51 6090,30

дом №21 1974 брус 2 8 328,2 238 19 0,0335 1288,47 14166,34 3,2 86,51 5259,81

м-н Вокзальный

дом №1 1973 брус 2 12 515,9 305,4 24 0,0335 1288,47 22268,18 3,2 86,51 6643,97

дом №2 1970 брус 2 12 514,5 305,4 28 0,0335 1288,47 22207,75 3,2 86,51 7751,30

дом №3 1973 брус 2 12 514,3 307,1 36 0,0335 1288,47 22199,11 3,2 86,51 9965,95

дом №4 1973 брус 2 12 514,8 306,6 23 0,0335 1288,47 22220,70 3,2 86,51 6367,14

дом №5 1973 брус 2 12 520,8 305,3 28 0,0335 1288,47 22479,68 3,2 86,51 7751,30

дом 5 а 1973 брус 2 12 380,6 18 0,0335 1288,47 16428,12 3,2 86,51 4982,98

дом №6 1973 брус 2 8 384,5 250,4 19 0,0335 1288,47 16596,46 3,2 86,51 5259,81

дом №6а 1976 кирпич 2 16 782,8 502,5 41 0,0335 1288,47 33788,58 3,2 86,51 11350,11

дом №7 1974 брус 2 12 506,1 305,9 23 0,0335 1288,47 21845,17 3,2 86,51 6367,14

дом №7а 1976 кирпич 2 16 771,4 487,3 29 0,0335 1288,47 33296,51 3,2 86,51 8028,13

дом №8 1974 брус 2 12 497,6 296 28 0,0335 1288,47 21478,28 3,2 86,51 7751,30

дом №9 1973 брус 2 12 501 305,5 22 0,0335 1288,47 21625,04 3,2 86,51 6090,30

дом №10 1973 брус 2 12 510,6 302 22 0,0335 1288,47 22039,41 3,2 86,51 6090,30

дом №11 1973 брус 2 12 518,3 306,2 25 0,0335 1288,47 22371,77 3,2 86,51 6920,80

дом 11А 1973 брус 1 1 115 306,2 1 0,0335 1288,47 4963,83 3,2 86,51 276,83

дом №12 1972 брус 2 12 513,1 301,3 36 0,0335 1288,47 22147,32 3,2 86,51 9965,95

дом №13 1972 брус 2 12 516,7 306,2 25 0,0335 1288,47 22302,71 3,2 86,51 6920,80

дом №14 1970 брус 2 12 509,8 306,2 31 0,0335 1288,47 22004,88 3,2 86,51 8581,79

дом №15 1970 брус 2 12 518,6 306,2 23 0,0335 1288,47 22384,72 3,2 86,51 6367,14

дом №16 1971 брус 2 12 517,5 306,1 26 0,0335 1288,47 22337,24 3,2 86,51 7197,63
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дом №17 1971 брус 2 8 382,7 252,2 23 0,0335 1288,47 16518,77 3,2 86,51 6367,14

дом №18 1971 брус 2 8 382,7 248,3 22 0,0335 1288,47 16518,77 3,2 86,51 6090,30

дом №19 1971 брус 2 8 387 253,2 17 0,0335 1288,47 16704,37 3,2 86,51 4706,14

дом №20 1973 брус 2 8 523,1 253,2 21 0,0335 1288,47 22578,96 3,2 86,51 5813,47
ул.Космонавтов

дом №2 1989 брус 2 12 737,6 382,1 32 0,0335 1288,47 31837,6 3,2 86,51 8858,6

ул.Первопроходцев

дом №1 72,6 3 0,0335 1288,47 3133,69 1,4 86,51 363,34

дом №2 72,6 3 0,0335 1288,47 3133,69 1,4 86,51 363,34

дом №3 52,1 3 0,0335 1288,47 2248,83 1,4 86,51 363,34

дом №4 1976 брус 1 1 76 3 0,0335 1288,47 3280,44 1,4 86,51 363,34

дом №5 76,5 2 0,0335 1288,47 3302,03 1,4 86,51 242,23

дом №6 1976 брус 1 1 76,9 5 0,0335 1288,47 3319,29 1,4 86,51 605,57

дом №7 0,0335 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00

дом №8 1976 брус 1 1 73,4 4 0,0335 1288,47 3168,22 1,4 86,51 484,46

дом №9 1976 брус 1 1 72 4 0,0335 1288,47 3107,79 1,4 86,51 484,46

дом №10 0,0335 1288,47 0,00 1,4 86,51 0,00

дом №14 1976 брус 2 12 504,1 296,9 25 0,0335 1288,47 21758,84 3,2 86,51 6920,80

дом №16 1976 брус 2 12 508,4 300,6 26 0,0335 1288,47 21944,45 3,2 86,51 7197,63

ул.Гагарина

дом №1а 1975 1 3 150,4 107,3 10 0,0335 1288,47 6491,83 1,4 86,51 1211,14
ул.Дорожная

дом №1 1978 кирпич 5 100 4571,6 3111 207 0,0335 1288,47 197327,38 3,2 86,51 57304,22

ул.Мира

дом №1 1986 кирпич 5 78 4046,8 2297 188 0,0335 1288,47 174675,04 3,2 86,51 52044,42

дом №7 1986 брус 1 11 744 27 0,0335 1288,47 32113,83 1,4 86,51 3270,08
ул,Береговая

дом №1а 1995 ж/бетон 5 45 2895 1794 129 0,0335 1288,47 124959,04 3,2 86,51 35711,33

дом№1 1990 брус 2 12 759,1 30 0,0335 1288,47 32765,60 3,2 86,51 8304,96

дом№5 1990 брус 2 12 759,1
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ул .Строительная

дом №10 1982 кирпич 5 96 5659,1 3113 254 0,0335 1288,47 244267,95 3,2 86,51 70315,33

дом №11 1988 кирпич 5 99 5682,8 3078 254 0,0335 1288,47 245290,93 3,2 86,51 70315,33

дом №12 1985 кирпич 5 96 5 898,9 3148,2 239 0,0335 1288,47 254618,62 3,2 86,51 66162,85
ул.Луговая

дом №1 1997 брус 1 2 182,70 107,7 5 0,0335 1288,47 7886,02 1,4 86,51 605,57

дом №3 2002 брус 1 2 200,30 161,6 6 0,0335 1288,47 8645,70 1,4 86,51 726,68

ул.Молодогвардейская

дом №2 кар-щит 1 4 160,00 101,0 7 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 847,80

дом №3 кар-щит 1 4 160,00 101,0 10 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 1211,14

дом ;№4 кар-щит 1 4 160,00 101,0 8 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 968,91

дом №5 кар-щит 1 4 160,00 101,0 1 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 121,11

дом №6 кар-щит 1 4 160,00 101,0 6 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 726,68

дом №8 кар-щит 1 4 160,00 101,0 7 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 847,80

дом №9 кар-щит 1 4 160,00 101,0 4 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 484,46

дом №10 кар-щит 1 4 160,00 101,0 14 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 1695,60

дом №12 кар-щит 1 4 160,00 101,0 5 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 605,57

дом №13 кар-щит 1 4 160,00 101,0 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 0,00

дом №14 кар-щит 1 4 160,00 101,0 7 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 847,80

дом №21 кар-щит 1 4 160,00 101,0 9 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 1090,03

дом №20 1996 брус 1 2 153,70 99,30 6 0,0335 1288,47 6634,27 1,4 86,51 726,68

дом №22 1998 брус 1 2 156,20 88,60 4 0,0335 1288,47 6742,18 1,4 86,51 484,46

дом №23 кар-щит 1 6 7 0,0335 1288,47 0,00 1,4 86,51 847,80

дом №24 1990 брус 1 2 148,00 86,40 5 0,0335 1288,47 6388,23 1,4 86,51 605,57

дом №26 1990 брус 1 2 148,50 87,40 5 0,0335 1288,47 6409,82 1,4 86,51 605,57
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дом №27 1990 брус 1 2 148,50 87,40 2 0,0335 1288,47 6409,82 1,4 86,51 242,23
ул.70 лет Октября

дом  №1 194 кар-щит 1 4 156,00 99,3 6 0,0335 1288,47 6733,54 1,4 86,51 726,68

дом  №2 1974 кар-щит 1 4 160,00 101 6 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 726,68

дом  №3 1974 кар-щит 1 4 158,00 99 15 0,0335 1288,47 6819,87 1,4 86,51 1816,71

дом  №4 1974 кар-щит 1 1 158,00 99 1 0,0335 1288,47 6819,87 1,4 86,51 121,11
дом  №5 1974 кар-щит 1 4 162,00 102 13 0,0335 1288,47 6992,53 1,4 86,51 1574,48

дом№ 6 1974 кар-щит 1 4 162,00 102 10 0,0335 1288,47 6992,53 1,4 86,51 1211,14

дом  №7 1974 кар-щит 1 4 162,00 102 8 0,0335 1288,47 6992,53 1,4 86,51 968,91

дом  №8 1974 кар-щит 1 4 164,00 103 10 0,0335 1288,47 7078,85 1,4 86,51 1211,14

дом  №9 1974 кар-щит 1 4 158,00 99 7 0,0335 1288,47 6819,87 1,4 86,51 847,80
дом №11 1974 кар-щит 1 4 162,00 102 7 0,0335 1288,47 6992,53 1,4 86,51 847,80

дом №13 1974 кар-щит 1 4 160,00 101 9 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 1090,03

дом №15 1974 кар-щит 1 4 158,00 99 16 0,0335 1288,47 6819,87 1,4 86,51 1937,82

дом № 17 1974 кар-щит 1 4 162,00 102 14 0,0335 1288,47 6992,53 1,4 86,51 1695,60

дом №18 1974 кар-щит 1 4 160,00 101 11 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 1332,25
дом №19 1974 кар-щит 1 4 158,00 99 5 0,0335 1288,47 6819,87 1,4 86,51 605,57

дом №23 1974 кар-щит 1 4 160,00 101 7 0,0335 1288,47 6906,20 1,4 86,51 847,80

ул.Восточная

дом  №1 1974 кар-щит 1 4 164,00 103 10 0,0335 1288,47 7078,85 1,4 86,51 1211,14
дом  №2 1974 кар-щит 1 4 165,00 103 9 0,0335 1288,47 7122,02 1,4 86,51 1090,03
дом  №3 1974 кар-щит 1 7 196,00 124 16 0,0335 1288,47 8460,09 1,4 86,51 1937,82

дом  №4 1974 кар-щит 1 4 162,00 102 7 0,0335 1288,47 6992,53 1,4 86,51 847,80

дом  №8 1974 кар-щит 1 4 158,00 99 13 0,0335 1288,47 6819,87 1,4 86,51 1574,48

дом №10 1976 кар-щит 1 5 186,00 112 10 0,0335 1288,47 8028,46 1,4 86,51 1211,14

итого 1611 58746,4 33452 20326 11664 1628 911,7 1134 2676 3433796,77 878301,43
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Х а р а к т ер и ст и к и  о т а п л и в а ем ы х  ж и л ы х  зд а н и й  от  к отел ьн ой  № 3

Таблица 7

№ Почтовый адрес Год
постройки

мате
риал

кол-во
этажей потреб. ГВС Отопление ГВС

ул.Пионерская Общая
площадь

Жилая
площадь

Кол.
жителе

й

норматив
(Гкал/кв.

м.)

тариф
(рублей) сумма

норматив
(куб.м/чел/ме

с.)

тариф
(рублей) сумма

57 дом №26 1978 КСБ 1 100,7 66,1 8 0,0335 1288,47 4346,59 1,4 86,51 968,91

57 дом №28 1 авт 0 1,4 86,51 242,23

58 дом №30 1980 брус 2 506,8 304,1 32 0,0335 1288,47 21875,39 1,4 86,51 3875,65

59 дом №33 1980 брус 2 508,2 297,2 34 0,0335 1288,47 21935,82 1,4 86,51 4117,88

60 дом №35 1980 брус 2 504,5 296,1 27 0,0335 1288,47 21776,11 1,4 86,51 3270,08

61 дом №37 1985 брус 1 авт 39,6 2 0 1,4 86,51 242,23

62 дом №39 1985 брус 1 авт 48,1 3 0 1,4 86,51 363,34

итого: 1620,2 1051,2 106 69933,9 13080,31
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16 15 150 26,17 1,47 3 1,8 2,65 32 85 0,41 2 8,6 17,2 101,9 2,34 4,23 20,77
17 16 150 24,62 1,30 3 1,8 2,34 47 110 0,39 1 7,8 7,8 117,8 2,46 4,44 20,56
18 17 150 23,79 1,22 3 1,8 2,19 83 182 0,37 3 7,0 21,0 202,5 2,66 4,80 20,20
19 18 150 21,38 0,98 3 1,8 1,77 219 387 0,34 3 5,9 17,7 404,4 3,07 5,52 19,48
20 19 150 16,12 0,56 3 1,8 1,00 52 52 0,25 2 3,2 6,4 58,6 3,13 5,62 19,38
21 20 150 13,33 0,38 3 1,8 0,69 78 54 0,21 1 2,3 2,3 55,8 3,18 5,72 19,28
22 21 150 11,53 0,29 3 1,8 0,51 55 28 0,18 1 1,7 1,7 29,9 3,21 5,77 19,23
23 22 150 9,75 0,20 3 1,8 0,37 63 23 0,15 1 1,2 1,2 24,3 3,24 5,81 19,19
24 23 150 7,97 0,14 3 1,8 0,25 70 17 0,13 1 0,9 0,9 18,1 3,25 5,85 19,15
25 24 150 6,19 0,08 3 1,8 0,15 33 5 0,10 1 0,5 0,5 5,4 3,26 5,86 19,14
26 25 100 3,97 0,29 3 1,88 0,54 94 51 0,14 2 1,0 2,0 53,1 3,31 5,95 19,05
27 26 70 3,51 1,50 3 1,97 2,96 58 172 0,25 1 3,2 3,2 174,8 3,49 6,25 18,75
28 27 50 1,76 2,28 3 2,06 4,69 62 291 0,25 1 3,2 3,2 293,9 3,78 6,76 18,24
29 2 200 120,92 6,87 3 1,75 12,03 340 4090 1,07 3 56,2 168,6 4258,1 4,56 8,29 16,71
30 29 200 117,96 6,54 3 1,75 11,45 119 1362 1,04 2 51,0 102,0 1464,0 6,02 10,96 14,04
31 30 200 89,31 3,75 3 1,75 6,56 57 374 0,79 1 31,8 31,8 405,8 6,43 11,70 13,30
32 31 200 62,05 1,81 3 1,75 3,17 214 678 0,55 2 15,4 30,8 708,6 7,13 12,97 12,03
33 32 150 38,42 3,17 3 1,8 5,70 79 451 0,60 2 18,4 36,8 487,5 7,62 13,86 11,14
34 33 150 3,36 0,02 3 1,8 0,04 93 4 0,05 1 0,1 0,1 4,2 7,63 13,87 11,13
35 34 100 3,36 0,21 3 1,88 0,39 265 103 0,12 1 0,7 0,8 104,2 7,73 14,05 10,95
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Таблица 12

Б ал а н сы  р асходов  теп л о н о си тел я  от  Ц ен тр а л ь н о й  к отел ьн ой

/пп/
O I №

Наименование абонента

№ 
по 

ра
сч

ет
но

й 
сх

ем
е

Oтопительная нагрузка

Вентиляцион.
нагрузка

Среднечасовая 
нагрузка на 

горячее 
водоснабжение

Максимальная 
нагрузка на 

горячее 
водоснабжение

Суммарная
расчетная
нагрузка

Конвективно-
излучающие

приборы

Отопительно
рециркуляци

онные
приборы

по
теплу
Гкал/ч

по воде 
т /ч

по
тепл

у
Гкал

/ч

по
воде
т/ч

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по теплу 
Гкал/ч

по
воде
т/ч

1 Береговая 1 48 0,0777 3,108 0,0063 0,115 0,0151 0,275 0,0928 3,383
2 Береговая 1а 48 0,2963 11,852 0,0315 0,573 0,0693 1,260 0,3656 13,112
3 Береговая 5 48 0,0777 3,108 0,0073 0,133 0,0175 0,318 0,0952 3,426
4 Больничная 3 46 0,0078 0,312 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0092 0,337
5 Больничная 5 46 0,0153 0,612 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0163 0,630
6 Вокзальная 1 5 0,0527 2,108 0,0059 0,107 0,0142 0,258 0,0669 2,366
7 Вокзальная 2 5 0,0527 2,108 0,0068 0,124 0,0163 0,296 0,0690 2,404
8 Вокзальная 3 5 0,0527 2,108 0,0088 0,160 0,0211 0,384 0,0738 2,492
9 Вокзальная 4 5 0,0527 2,108 0,0550 1,000 0,0132 0,240 0,0659 2,348

10 Вокзальная 5 5 0,0533 2,132 0,0068 0,124 0,0163 0,296 0,0696 2,428
11 Вокзальная 5а 5 0,0392 1,568 0,0044 0,080 0,0106 0,193 0,0498 1,761
12 Вокзальная 6 5 0,0397 1,588 0,0046 0,084 0,0110 0,200 0,0507 1,788
13 Вокзальная 6а 5 0,0801 3,204 0,0100 0,182 0,0240 0,436 0,1041 3,640
14 Вокзальная 7 5 0,0529 2,116 0,0550 1,000 0,0132 0,240 0,0661 2,356
15 Вокзальная 7а 5 0,0789 3,156 0,0086 0,156 0,0206 0,375 0,0995 3,531
16 Вокзальная 8 5 0,0508 2,032 0,0068 0,124 0,0163 0,296 0,0671 2,328
17 Вокзальная 9 5 0,0514 2,056 0,0053 0,096 0,0127 0,231 0,0641 2,287
18 Вокзальная 10 5 0,0529 2,116 0,0054 0,098 0,0129 0,235 0,0658 2,351
19 Вокзальная 11 10 0,0529 2,116 0,0061 0,111 0,0146 0,265 0,0675 2,381
20 Вокзальная 11а 9 0,0110 0,440 0,0001 0,002 0,0002 0,004 0,0112 0,444
21 Вокзальная 12 11 0,0529 2,116 0,0088 0,160 0,0211 0,384 0,0740 2,500
22 Вокзальная 13 12 0,0529 2,116 0,0061 0,111 0,0146 0,265 0,0675 2,381

74



23 Вокзальная 14 13 0,0529 2,116 0,0076 0,138 0,0182 0,331 0,0711 2,447
24 Вокзальная 15 14 0,0529 2,116 0,0054 0,098 0,0129 0,235 0,0658 2,351
25 Вокзальная 16 13 0,0529 2,116 0,0064 0,116 0,0154 0,280 0,0683 2,396
26 Вокзальная 17 13 0,0392 1,568 0,0055 0,100 0,0132 0,240 0,0524 1,808
27 Вокзальная 18 5 0,0392 1,568 0,0054 0,098 0,0129 0,235 0,0521 1,803
28 Вокзальная 19 5 0,0396 1,584 0,0046 0,084 0,0111 0,202 0,0507 1,786
29 Вокзальная 20 10 0,0535 2,140 0,0048 0,087 0,0116 0,211 0,0651 2,351
30 Волкова 4 43 0,0061 0,244 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0085 0,288
31 Волкова 5 40 0,0094 0,376 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0106 0,398
32 Волкова 6 43 0,0047 0,188 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0066 0,223
33 Волкова 7 39 0,0047 0,188 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0052 0,197
34 Волкова 15 17 0,0169 0,676 0,0034 0,062 0,0082 0,149 0,0251 0,825
35 Волкова 17 16 0,0336 1,344 0,0049 0,089 0,0117 0,213 0,0453 1,557
36 Волкова 19 15 0,0336 1,344 0,0054 0,098 0,0129 0,235 0,0465 1,579
37 Волкова 21 15 0,0336 1,344 0,0046 0,084 0,0111 0,202 0,0447 1,546
38 Дорожная 1 55 0,4679 18,716 0,0506 0,920 0,1214 2,207 0,5893 20,923
39 Зелёная 12 25 0,0526 2,104 0,0028 0,051 0,0067 0,122 0,0593 2,226
40 Железнодорожная 1 29 0,0139 0,556 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0156 0,587
41 Железнодорожная 3 29 0,0138 0,552 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0152 0,577
42 Железнодорожная 5 29 0,0139 0,556 0,0009 0,016 0,0022 0,040 0,0161 0,596
43 Железнодорожная 9 29 0,0011 0,044 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0023 0,066
44 Железнодорожная 11 29 0,0158 0,632 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0182 0,676
45 Железнодорожная 12 58 0,0157 0,628 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0169 0,650
46 Железнодорожная 13 29 0,0110 0,440 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0122 0,462
47 Железнодорожная 14а 59 0,0102 0,408 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0114 0,430
48 Железнодорожная 18 60 0,0128 0,512 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0145 0,543
49 Железнодорожная 20 30 0,5873 23,492 0,0592 1,076 0,1419 2,580 0,7292 26,072
50 Железнодорожная 26 33 0,0053 0,212 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0060 0,225
51 Железнодорожная 14 60 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000
52 Кавказская 1 8 0,0045 0,180 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0062 0,211
53 Кавказская 2 10 0,0053 0,212 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0067 0,237
54 Кавказская 3 8 0,0098 0,392 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0115 0,423
55 Кавказская 8 8 0,0090 0,360 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0102 0,382
56 Кавказская 10 8 0,0090 0,360 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0100 0,378
57 Кавказская 10а 8 0,0080 0,320 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0092 0,342
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58 Кольцевая 16 41 0,0095 0,380 0,0012 0,022 0,0029 0,053 0,0124 0,433
59 Кольцевая 17 42 0,0097 0,388 0,0009 0,016 0,0022 0,040 0,0119 0,428
60 Кольцевая 18 41 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0014 0,025 0,0014 0,025
61
62

Кольцевая 20 
Кольцевая 41

41
50

0,0097
0,0097

0,388
0,388

0,0008
0,0003

0,015
0,005

0,0019
0,0007

0,035
0,013

0,0116
0,0104

0,423
0,401

63 Кольцевая 43 49 0,0092 0,368 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0102 0,386
64 Комарова 9 12 0,0095 0,380 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0112 0,411
65 Космонавтов 2 35 0,0755 3,020 0,0078 0,142 0,0188 0,342 0,0943 3,362
66 Ленина 52 24 0,0379 1,516 0,0060 0,109 0,0144 0,262 0,0523 1,778
67 Ленина 54 23 0,0379 1,516 0,0060 0,109 0,0144 0,262 0,0523 1,778
68 Ленина 56 22 0,0379 1,516 0,0060 0,109 0,0144 0,262 0,0523 1,778
69 Ленина 58 21 0,0379 1,516 0,0066 0,120 0,0158 0,287 0,0537 1,803
70 Ленина 60 19 0,0379 1,516 0,0056 0,102 0,0135 0,245 0,0514 1,761
71 Ленина 62 19 0,0379 1,516 0,0049 0,089 0,0117 0,213 0,0496 1,729
72 Ленина 59/61 26 0,0091 0,364 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0144 0,460
73 Ленина 64 19 0,0379 1,516 0,0057 0,104 0,0137 0,249 0,0516 1,765
74 Ленина 65 27 0,0375 1,500 0,0056 0,102 0,0135 0,245 0,0510 1,745
75 Ленина 67 28 0,0375 1,500 0,0060 0,109 0,0144 0,262 0,0519 1,762
76 Ленина 69 5 0,0375 1,500 0,0046 0,084 0,0111 0,202 0,0486 1,702
77 Ленина 71 5 0,0805 3,220 0,0083 0,151 0,0199 0,362 0,1004 3,582
78 Ленина 73 5 0,0795 3,180 0,0081 0,147 0,0194 0,353 0,0989 3,533
79 Ленина 63а (1 очередь) 37 0,0091 0,364 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0144 0,460
80 Ленина 63 ( 1 очередь) 38 0,0091 0,364 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0144 0,460
81 Ленина 57 (1 очередь) 26 0,0091 0,364 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0144 0,460
82 Ленина 57а (1 очередь) 26 0,0046 0,184 0,0010 0,018 0,0020 0,036 0,0066 0,220
83 Мира 1 31 0,4242 16,968 0,0459 0,835 0,1103 2,005 0,5345 18,973
84 Мира 7 33 0,0761 3,044 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0780 3,079
85 Молодёжная 5 33 0,0075 0,300 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0075 0,300
86 Молодёжная 7 33 0,0055 0,220 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0055 0,220
87 Первопроходцев 1 33 0,0038 0,152 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0043 0,161
88 Первопроходцев 2 33 0,0064 0,256 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0074 0,274
89 Первопроходцев 3 33 0,0053 0,212 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0060 0,225
90 Первопроходцев 4 33 0,0064 0,256 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0071 0,269
91 Первопроходцев 5 33 0,0055 0,220 0,0002 0,004 0,0007 0,013 0,0062 0,233
92 Первопроходцев 6 33 0,0055 0,220 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0067 0,242
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93 Первопроходцев 8 33 0,0075 0,300 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0085 0,318
94 Первопроходцев 9 33 0,0075 0,300 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0085 0,318
95 Первопроходцев 14 33 0,0519 2,076 0,0063 0,115 0,0152 0,276 0,0671 2,352
96 Первопроходцев 16 34 0,0519 2,076 0,0063 0,115 0,0152 0,276 0,0671 2,352
97 Спортивная 10 8 0,0157 0,628 0,0007 0,013 0,0018 0,033 0,0175 0,661
98
99

Строительная 10 
Строительная 11

32
33

0,5138
0,5215

20,552
20,860

0,0621
0,0621

1.129
1.129

0,1490
0,1490

2.709
2.709

0,6628
0,6705

23,261
23,569

100 Строительная 12 55 0,5160 20,640 0,0584 1,062 0,1401 2,547 0,6561 23,187
101 Набережная 33 48 0,0133 0,532 0,0004 0,007 0,0009 0,016 0,0142 0,548
102 Набережная 42 48 0,0075 0,300 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0082 0,313
103 Набережная 44 48 0,0077 0,308 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0082 0,317
104 Набережная 50 48 0,0022 0,088 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0029 0,101
105 Набережная 54 48 0,0018 0,072 0,0004 0,007 0,0009 0,016 0,0027 0,088
106 Уральская 1 5 0,0095 0,380 0,0006 0,011 0,0015 0,027 0,0110 0,407
107 Уральская 2 5 0,0156 0,624 0,0009 0,016 0,0020 0,036 0,0176 0,660
108 Уральская 3 6 0,0119 0,476 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0126 0,489
109 Уральская 4 6 0,0140 0,560 0,0009 0,016 0,0020 0,036 0,0160 0,596
110 Уральская 5 7 0,0092 0,368 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0102 0,386
111 Уральская 6 7 0,0118 0,472 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0125 0,485
112 Уральская 8 7 0,0093 0,372 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0098 0,381
113 Перспектива (1 очередь) 56 0,3220 12,880 0,000 0,000 0,0000 0,000 0,3220 12,880
114 Перспектива (расчётный 

срок)
57 0,9126 36,504 0,000 0,000

0,0000
0,000 0,9126 36,504

115 Администрация 15 0,0560 2,240 0,0012 0,022 0,0029 0,053 0,0589 2,293
116 Токарный цех 1 0,0100 0,400 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0100 0,400
117 Гаражи диспетчерской 1 0,0610 2,440 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0610 2,440
118 Диспетчерская 1 0,0025 0,100 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0025 0,100
120 Котельная 1 0,0410 1,640 0,0017 0,031 0,0041 0,075 0,0451 1,715
121 Школа искусств 10 0,1300 5,200 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,1317 5,231
122 Административное здание 36 0,0498 1,992 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0498 1,992
123 Гараж 1 36 0,0200 0,800 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0200 0,800
124 Дет. Сад "Малыш" 31 0,1870 7,480 0,0030 0,055 0,0072 0,131 0,1942 7,611
125 Средняя школа №1 48 0,4270 17,080 0,0030 0,055 0,0072 0,131 0,4342 17,211
126 ЦРБ 52 0,1840 7,360 0,0015 0,027 0,0036 0,065 0,1876 7,425
127 Поликлиника 52 0,1900 7,600 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,1900 7,600
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145
146
147
148
149
150

ТбГ

152

0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0040 0,073 0,0096 0,175
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0001 0,002 0,0002 0,004
0,0001 0,002 0,0002 0,004
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0001 0,002 0,0002 0,004
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0001 0,002 0,0002 0,004
0,0000 0,000 0,0000 0,000

0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,0058 0,105 0,0139 0,253

0,0000 0,000 0,0000 0,000

0,0000 0,000 0,0000 0,000
0,8004 14,553 1,6779 30,507

Хоз. корпус
ОЖКХ

Административное здание 1
РОВД

Гараж РОВД
ОАО РЖД

С/банк
У-И ТРК
Аптека
Почта

Магазин ( Строит. 11)
Ветеран

Слесарная (Вокзальная 8а)
М-н Берёзка
Библиотека

Банно-озд. комплекс (1 
_________очер.)________
Хим. чистка (1 очередь)

Пож депо (расчётный срок)
Спорт. зал (расчётный срок)
Спорт. комплекс (1 очередь)

Бассейн (1 очередь)
С/банк (расч. срок)

Локомотивн. пр-ие (1 
______ очередь)______

Культ.-дос. центр (расч. 
__________срок)_________

Детсад

52
52
53
54
53
30
31
55
32
32
33
33

46
54
42

43

61
61
61
32
29

55

0,0340
0,0233
0,0000
0,1495
0,0200
0,0060
0,0170
0,0018
0,0044
0,0045
0,0044
0,0190
0,0010
0,0089
0,0040

0,0800

0,3800
0,1000
0,6400
0,2600
0,4000
0,0090

0,5000

0,6800

15 0,4500

1,360
0,932
0,000
5,980
0,800
0,240
0,680
0,073
0,176
0,180
0,176
0,760
0,040
0,356
0,160
3,200

15,200
4,000

25,600
10,400
16,000
0,360

20,000

27,200

18,000
12,541 501,653

4

4
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Б а л а н сы  р асходов  теп л о н о си тел я  от  к о тел ь н о й  № 4

Таблица 13

/пп/
O I №

Наименование абонента

№ 
по 

ра
сч

ет
но

й 
сх

ем
е

Отопительная нагрузка

Вентиляционная
нагрузка

Среднечасовая 
нагрузка на 

горячее 
водоснабжение

максимальная 
нагрузка на 

горячее 
водоснабжение

Суммарная 
расчетная нагрузка

Конвективно-
излучающие

приборы

Отопительно- 
рециркуляцион

ные приборы

по
теплу
Гкал/ч

по воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по теплу 
Гкал/ч

по
воде
т/ч

1 Ленина,11 2 0,0137 0,548 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0156 0,583
2 Ленина,21 4 0,0122 0,488 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0134 0,510
3 Ленина,26 4 0,0000 0,000 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0005 0,009
4 Ленина,27 5 0,0070 0,280 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0070 0,280
5 Ленина,28 4 0,0132 0,528 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0146 0,553
6 Ленина,32 10 0,0610 2,440 0,0014 0,025 0,0034 0,062 0,0644 2,502
7 Ленина,37 10 0,0184 0,736 0,0009 0,016 0,0021 0,038 0,0205 0,774
8 Ленина,38 9 0,0276 1,104 0,0016 0,029 0,0038 0,069 0,0314 1,173
9 Ленина,39 11 0,0297 1,188 0,0009 0,016 0,0021 0,038 0,0318 1,226
10 Ленина,40 9 0,0126 0,504 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0150 0,548
11 Ленина,41 12 0,0296 1,184 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0315 1,219
12 Ленина,42 9 0,0306 1,224 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0330 1,268
13 Ленина,43 14 0,0288 1,152 0,0015 0,027 0,0036 0,065 0,0324 1,217
14 Ленина,44 9 0,0300 1,200 0,0009 0,016 0,0021 0,038 0,0321 1,238
15 Ленина,47 15 0,0293 1,172 0,0011 0,020 0,0026 0,047 0,0319 1,219
16 Ленина,49 16 0,0142 0,568 0,0011 0,020 0,0026 0,047 0,0168 0,615
17 Ленина,51 17 0,0327 1,308 0,0014 0,025 0,0034 0,062 0,0361 1,370
18 Ленина,7 2 0,0128 0,512 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0145 0,543
19 Ленина,9б 2 0,0108 0,432 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0125 0,463
20 Ленина,9в 2 0,0412 1,648 0,0018 0,033 0,0043 0,078 0,0455 1,726
21 Ленина,9д 2 0,0199 0,796 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0209 0,814
22 Ленина 48а (1 оч. стр-ва) 18 0,033 1,320 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0383 1,416
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23 Ленина 48б (1 оч. стр-ва) 19 0,033 1,320 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0383 1,416
24 Северная 9 (1 оч. стр-ва) 20 0,033 1,320 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0383 1,416
25 Северная 11 (1 оч. стр-ва) 20 0,033 1,320 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0383 1,416
26 Солнечная 31 (1 оч. стр-ва) 18 0,033 1,320 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0383 1,416
27 Солнечная 33 (1 оч. стр-ва) 19 0,033 1,320 0,0022 0,040 0,0053 0,096 0,0383 1,416
28 Жилые здания (расчётный срок) 21 0,744 29,744 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,7436 29,744
29 Жилые здания (1 очередь стр-ва) 21 0,127 5,080 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,1270 5,080
30 Кирова,10 8 0,0095 0,380 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0105 0,398
31 Кирова,12 8 0,0053 0,212 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0060 0,225
32 Кирова,17 1 0,0066 0,264 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0071 0,273
33 Советская 5а 1 0,0099 0,396 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0104 0,405
34 Кирова,20 1 0,0097 0,388 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0109 0,410
35 Кирова,22 1 0,0124 0,496 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0141 0,527
36 Кирова,23 1 0,0094 0,376 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0099 0,385
37 Кирова,24 1 0,0154 0,616 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0164 0,634
38 Кирова,25 1 0,0171 0,684 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0195 0,728
39 Кирова,26 1 0,0041 0,164 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0055 0,189
40 Кирова,27 1 0,0172 0,688 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0189 0,719
41 Кирова,28 1 0,0149 0,596 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0166 0,627
42 Кирова,29 1 0,0159 0,636 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0173 0,661
43 Кирова,2 15 0,0109 0,436 0,0005 0,009 0,0010 0,018 0,0119 0,454
44 Кирова,2б 15 0,0155 0,620 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0165 0,638
45 Кирова,35 1 0,0189 0,756 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0201 0,778
46 Кирова,37 1 0,0130 0,520 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0140 0,538
47 Кирова,39 1 0,0099 0,396 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0109 0,414
48 Кирова,4 15 0,0096 0,384 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0103 0,397
49 1 Квартал,16 1 0,0165 0,660 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0177 0,682
50 Волгоградская,15 2 0,0107 0,428 0,0009 0,016 0,0021 0,038 0,0128 0,466
51 Волгоградская,16 2 0,0102 0,408 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0109 0,421
52 Ворошилова,14 2 0,0115 0,460 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0127 0,482
53 Ворошилова,17 2 0,0123 0,492 0,0001 0,002 0,0002 0,004 0,0125 0,496
54 Карла Маркса,15 2 0,0093 0,372 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0103 0,390
55 Карла Маркса,16 2 0,0125 0,500 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0142 0,531
56 Карла Маркса,17 2 0,0128 0,512 0,0009 0,016 0,0021 0,038 0,0149 0,550
57 пер. Кедровый,11 15 0,0102 0,408 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0102 0,408
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58 пер. Кедровый,13 15 0,0102 0,408 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0116 0,433
59 пер. Кедровый,15 15 0,0000 0,000 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0005 0,009
60 пер. Кедровый,17 15 0,0000 0,000 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0017 0,031
61 пер. Кедровый 9 15 0,0102 0,408 0,0003 0,005 0,0007 0,013 0,0109 0,421
62 пер. Кедровый,7 15 0,0397 1,588 0,0015 0,027 0,0036 0,065 0,0433 1,653
63 пер. Кедровый 5 15 0,0162 0,648 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0167 0,657
64 пер. Кедровый,3 15 0,0164 0,656 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0183 0,691
65 Советская,1 5 0,0757 3,028 0,0039 0,071 0,0094 0,171 0,0851 3,199
66 Советская,2 5 0,0757 3,028 0,0044 0,080 0,0106 0,193 0,0863 3,221
67 Солнечная,1 5 0,0096 0,384 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0108 0,406
68 Солнечная,14 9 0,0110 0,440 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0122 0,462
69 Студенческая,14 3 0,0123 0,492 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0128 0,501
70 Студенческая,15 2 0,0082 0,328 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0094 0,350
71 Студенческая,16 2 0,0111 0,444 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0123 0,466
72 Усть-Илимская,13 2 0,0134 0,536 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0146 0,558
73 Усть-Илимская,15 2 0,0095 0,380 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0109 0,405
74 Школа №2 2 0,3940 15,760 0,0012 0,023 0,0029 0,053 0,3969 15,813
75 Гараж школы 2 0,0260 1,040 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0260 1,040
76 Амбулатория 2 0,0016 0,064 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0026 0,082
77 Почта 2 0,0189 0,756 0,0001 0,002 0,0002 0,004 0,0191 0,760
78 Котельная №4 1 0,0106 0,424 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0123 0,455
79 Ст. школа 5 0,0150 0,600 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0155 0,609
80 Спорт. Зал 2 0,0097 0,388 0,0042 0,076 0,0100 0,182 0,0197 0,570
81 Магазин (Ленина 37) 10 0,0000 0,000 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0010 0,018
82 Д/с "Берёзка 1" 9 0,0170 0,680 0,0030 0,055 0,0072 0,131 0,0242 0,811
83 Д/с "Берёзка 2" 9 0,0210 0,840 0,0030 0,055 0,0072 0,131 0,0282 0,971
84 Хоз. Корпус 9 0,0090 0,360 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0090 0,360
85 Церковный приход (Ленина9а) 2 0,0190 0,760 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0190 0,760
86 Центр культуры 6 0,0940 3,760 0,0014 0,025 0,0034 0,062 0,0940 3,760
87 Котельная №1 7 0,0024 0,096 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0024 0,096

2,8325 113,300 0,0763 1,388 0,1830 3,327 3,0121 116,57
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Б а л а н сы  р асх о д о в  теп л о н о си тел я  от  к о тел ь н о й  №6

Таблица 14
№ 

п/
п

Наименование абонента

№ 
по 

ра
сч

ет
но

й 
сх

ем
е

Отопительная нагрузка

Вентиляционная
нагрузка

Среднечасовая 
нагрузка на 

горячее 
водоснабжение

Максимальная 
нагрузка на 

горячее 
водоснабжение

Суммарная
расчетная
нагрузка

Конвективно-
излучающие

приборы

Отопительно- 
рециркуляцион

ные приборы

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17
1 70 Лет октября 1 1 0,0160 0,640 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0177 0,671
2 70 Лет октября 2 1 0,0164 0,656 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0183 0,691
3 70 Лет октября 3 1 0,0162 0,648 0,0017 0,031 0,0041 0,075 0,0203 0,723
4 70 Лет октября 5 2 0,0166 0,664 0,0012 0,022 0,0029 0,053 0,0195 0,717
5 70 Лет октября 6 2 0,0166 0,664 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0190 0,708
6 70 Лет октября 7 3 0,0166 0,664 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0185 0,699
7 70 Лет октября 8 3 0,0168 0,672 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0192 0,716
8 70 Лет октября 9 3 0,0162 0,648 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0179 0,679
9 70 Лет октября 11 4 0,0166 0,664 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0176 0,682
10 70 Лет октября 13 4 0,0164 0,656 0,0009 0,016 0,0022 0,040 0,0186 0,696
11 70 Лет октября 14 5 0,0050 0,200 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0055 0,209
12 70 Лет октября 14а 5 0,0000 0,000 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0010 0,018
13 70 Лет октября 15 5 0,0162 0,648 0,0015 0,027 0,0036 0,065 0,0198 0,713
14 70 Лет октября 17 5 0,0166 0,664 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0180 0,689
15 70 Лет октября 18 5 0,0164 0,656 0,0011 0,020 0,0026 0,047 0,0190 0,703
16 70 Лет октября 19 5 0,0162 0,648 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0174 0,670
17 70 Лет октября 23 5 0,0164 0,656 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0181 0,687
18 Молодогвардейская 2 1 0,0164 0,656 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0183 0,691
19 Молодогвардейская 3 1 0,0164 0,656 0,0015 0,027 0,0036 0,065 0,0200 0,721
20 Молодогвардейская 4 1 0,0164 0,656 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0183 0,691
21 Молодогвардейская 6 1 0,0164 0,656 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0178 0,681
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22 Молодогвардейская 8 1 0,0164 0,656 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0183 0,691
23 Молодогвардейская 10 1 0,0164 0,656 0,0013 0,024 0,0031 0,056 0,0195 0,712
24 Молодогвардейская 12 1 0,0164 0,656 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0176 0,678
25 Молодогвардейская 14 1 0,0164 0,656 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0183 0,691
26 Молодогвардейская 20 1 0,0160 0,640 0,0006 0,011 0,0014 0,025 0,0174 0,665
27 Молодогвардейская 21 1 0,0164 0,656 0,0009 0,016 0,0024 0,044 0,0188 0,700
28 Молодогвардейская 22 1 0,0157 0,628 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0167 0,646
29 Молодогвардейская 23 1 0,0158 0,632 0,0013 0,024 0,0031 0,056 0,0189 0,688
30 Молодогвардейская 24 5 0,0151 0,604 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0161 0,622
31 Молодогвардейская 26 5 0,0151 0,604 0,0005 0,009 0,0012 0,022 0,0163 0,626
32 Молодогвардейская 27 1 0,0151 0,604 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0156 0,613
33 Восточная 1 7 0,0168 0,672 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0192 0,716
34 Восточная 2 7 0,0168 0,672 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0192 0,716
35 Восточная 3 7 0,0164 0,656 0,0018 0,033 0,0043 0,078 0,0207 0,734
36 Восточная 4 9 0,0166 0,664 0,0007 0,013 0,0017 0,031 0,0183 0,695
37 Восточная 5 11 0,0220 0,880 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0244 0,924
38 Восточная 6 10 0,0218 0,872 0,0012 0,022 0,0029 0,053 0,0247 0,925
39 Восточная 7 9 0,0284 1,136 0,0009 0,016 0,0022 0,040 0,0306 1,176
40 Восточная 8 8 0,0162 0,648 0,0009 0,016 0,0022 0,040 0,0184 0,688
41 Восточная 10 8 0,0190 0,760 0,0010 0,018 0,0024 0,044 0,0214 0,804
42 и.п. Шестаков 3 0,0170 0,680 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0170 0,680
43 с.н. котельной 1 0,1025 4,100 0,0012 0,022 0,0029 0,052 0,1054 4,152

0,785 31,40 0,036 0,66 0,0875 1,59 0,87 32,99
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Б ал а н сы  р асходов  теп л о н о си тел я  от  к о тел ь н о й  № 3

Таблица 15

/пп/
O I №

Наименование абонента

№ 
по 

ра
сч

ет
но

й 
сх

ем
е

Отопительная нагрузка

Вентиляционная
нагрузка

Среднечасовая 
нагрузка на 

горячее 
водоснабжение

Максимальная 
нагрузка на 

горячее 
водоснабжение

Суммарная
расчетная
нагрузка

Конвективно-
излучающие

приборы

Отопительно- 
рециркуляцион

ные приборы

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

по
теплу
Гкал/ч

по 
воде 
т /ч

по
теплу
Гкал/ч

по
воде
т/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17
1 Пионерская 30 5 0,0518 2,072 0,0039 0,071 0,0094 0,171 0,0612 2,243
2 Пионерская 33 4 0,0518 2,072 0,0038 0,069 0,0091 0,165 0,0609 2,237
3 Пионерская 35 3 0,0518 2,072 0,0009 0,016 0,0022 0,040 0,0540 2,112
4 Пионерская 26 8 0,0100 0,400 0,0008 0,015 0,0019 0,035 0,0119 0,435
5 Пионерская 28 7 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000
6 Пионерская 37 6 0,0000 0,000 0,0002 0,004 0,0005 0,009 0,0005 0,009
7 Пионерская 39 6 0,0000 0,000 0,0004 0,007 0,0010 0,018 0,0010 0,018
8 Жилые здания (расчётный срок ст-ва) 9 0,2704 10,816 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,2704 10,816
9 Жилые здания (1 очередь стр-ва) 9 0,1014 4,056 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,1014 4,056

10 Гараж 1 10 0,0952 3,808 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0952 3,808
11 Гараж 2 10 0,2075 8,300 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,2075 8,300
12 Д/сад "Чебурашка" 1 0,0430 1,720 0,0011 0,020 0,0026 0,048 0,0456 1,768
13 Водонапорная башня 2 0,0001 0,004 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0001 0,004
14 Школа новая 11 0,9200 36,800 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,9200 36,800

1,803 72,12 0,011 0,20 0,0267 0,49 1,83 72,61
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Таблица 16

Н о р м а ти в н ы е у теч к и  в теп л о в о й  сети  к отел ьн ой  « Ц ен тр а л ь н а я »

Диаметр труб, мм Длина сети, м Объём утечек в тепловых сетях, м3/час

32 1314 0,0037

45 1333 0,0084

57 1910 0,0186

76 953 0,0178

89 541 0,0139

108 2495 0,0979

133 198 0,0122

159 1551 0,1369

219 1510 0,2444

273 1065 0,2723

325 30 0,0113

377 31 0,0155

Всего 12931 0,8529

Таблица 17

Н о р м а ти в н ы е у теч к и  в теп л о в о й  сети  к о тел ь н о й  № 4

Диаметр труб, мм Длина сети, м Объём утечек в тепловых сетях, м3/час

32 94 0,0003

45 1164 0,0072

57 1334 0,0065

76 316 0,006

108 1702 0,0668

133 189 0,0116

159 824 0,0729

219 380 0,0615

273 400 0,1021

Всего 5654 0,3349
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Таблица 18

Н о р м а ти в н ы е у теч к и  в теп л о в о й  сети  к о тел ь н о й  № 6

Диаметр труб, мм Длина сети, м Объём утечек в тепловых сетях, м3/час

32 340 0,0009

57 324 0,0032

76 185 0,0017

89 157 0,004

108 374 0,0147

159 160 0,0141

219 348 0,0563

Всего 1888 0,0949

Таблица 19

Н о р м а ти в н ы е у теч к и  в теп л о в о й  сети  к о тел ь н о й  № 3

Диаметр труб, мм Длина сети, м Объём утечек в тепловых сетях, м 3/ч а с

25 48 0,0001

32 61 0,0002

45 147 0,0014

57 12 0,0002

76 60 0,0011

108 26 0,001

133 230 0,0141

159 255 0,0224

219 76 0,0123

Всего 915 0 ,0528
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