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расположенных на территории р.п. Железнодорожный

р. п.Железно дорожный « O S  » % 2018 г.

Настоящий отчет составлен по результатам обследования объектов теплоснабжения 
Железнодорожного муниципального образования, проведенного работниками администрации, 
членами рабочей группы по определению мероприятий, необходимых для заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, утвержденной 
распоряжением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
29.12.2016г. №521, с целью включения в перечень конкурсной документации, формируемой в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации при объявлении 
конкурса по передаче прав и пользования данными объектами теплоснабжения по 
концессионному соглашению.

При проведении обследования объектов теплоснабжения рассмотрена следующая 
нормативно-техническая документация:
1). Технические паспорта на объекты теплоснабжения.
2). Исполнительная документация: акты ввода в эксплуатацию объектов теплоснабжения, 
акты проверки состояния средств измерений, руководство по эксплуатации котельного 
оборудования, насосного оборудования, технический отчет испытания и измерения 
электрооборудования.
3) Эксплуатационная документация: соответствует правилам промышленной безопасности.

По результатам анализа нормативно-технической документации установлены 
следующие данные:
а) годы постройки объектов теплоснабжения;
б) фактическое состояние объектов теплоснабжения;
в) перечень оборудования, установленного на объектах теплоснабжения;
г) параметры установленного оборудования и его технические характеристики;
Приложение №1 -  топливные котлы, установленные на котельных.
Приложение №2 - насосы, установленные на котельных.
Приложение №3 -  вентиляторы и дымососы, установленные на котельных.
Приложение №4 -  характеристика тепловых сетей.

По итогам технической инвентаризации объектов теплоснабжения определено:
а) актуальное техническое состояние объектов на дату обследования: удовлетворительное:
б) предельные сроки проведения ремонтов или реконструкции объектов теплоснабжения: 
согласно Концессионного соглашения на 2019-2022г.г.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации 
объектов теплоснабжения: объекты полностью готовы к эксплуатации.

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного
муниципального образования О.А. Чижов
Начальник финансового отдела -  главный бухгалтер 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования С.М. Брагина



Топливные котлы Приложение №1

Уст. Вид
топлива

Подача Обмуровка
(матер.)

КПД Год
установки

Год
Станц.
номер Марка мощн., 

Г кал/ч

Завод
изготовитель

Тепло­
носитель

Назначение Название топлива топлив
а

(пасп),
%

послед.
кап.

ремонта

Состояние

Всего:_____________________
рльЖелезнодорожный

Центральная котельная

К-№1 ДКВр-10/6-1 ОМ 10
ОАО
Сибцветметэнерго вода

отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ. кирпич 86 2006 2013 Рабочий

к-ж ДКВр-6/13 5,6 г.Бийск вода
отопление
^ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ. кирпич 80 1973 2014 Рабочий

К-Ж ДКВр-6/13 5,6 г.Бийск вода
отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ. кирпич 80 1973 2012 Рабочий

Котельная №4

К-№1 КВм-1,3(1,5)КБ 1,5 г.Тулун вода
отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ.

сталь, 
мин.маты 83 2008 Рабочий

К -Ж КВм-1,8(1,5)КБ 1,5 г.Барнаул вода
отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ир ша-Бородинский, 
Жеронский. Механ.

сталь,
мин.маты 83 2008 2014 Рабочий

К-№3 КВм- 1,2КБ 1,1 г.Бийск вода
отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ.

сталь,
мин.маты 80,74 2010 Рабочий

К -Ж КВм-1,8(1,5)КБ 1,5 г.Бийск вода
отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ.

сталь,
мин.маты 82 2013 2015 Рабочий

Котельная №6

К-№1 КВм-1,25 1,1 г.Барнаул вода
отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ.

сталь,
мин.маты 82 2014 Рабочий

К -Ж КВм-1,86-95 1,6 г.Барнаул вода
отопление
+ГВС

б/уголъ,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ.

сталь,
мин.маты 83 2009 Рабочий

К -Ж КВм-1,86-95 1,6 г.Барнаул вода
отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ.

сталь,
мин.маты 83 2010, Рабочий

Котельная №3

К-№1 КВм-0,58 КБ 0,5 г.Бийск вода
отопление
+ГВС

Д/уголь,
к/уголь

Ирша-Бородинский,
Жеронский. Механ.

сталь,
мин.маты 80 2010 2015 Рабочий

К -Ж КВм-1,25 КБ 1 г.Барнаул вода
отопление
+ГВС

б/уголь,
к/уголь

Ирша-Бороди некий, 
Жеронский. Механ.

сталь,
мин.маты 83 2013 Рабочий

/7
С_/

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Ю.А. Чижов



Насосы Приложение 2
Число Год

Станц. номер Марка Назначение Расход,
мЗ/ч

Напор,
м.в.ст.

Мощность 
двиг., кВт оборотов, Марка эл. двигателя установки Состояние Примечание

об/мин насоса
р.п.Железнодорожный

Центральная котельная
СН-1 1Д630-906 Сетевой 420 90 160 1450 5AM315-S4 УЗ,Т2 1973 Рабочий

СН-2 ЦНС-400-105 Сетевой 400 105 200 1500 АДН200-4У1 2009 Рабочий
СН-3 1Д630-906 Сетевой 420 90 160 1450 5AM315-S4 УЗ,Т2 1973 Рабочий
ПН-1 1К100-65-200 Подпиточный 100 65 30 2950 5А160М2УЗ 2006 Рабочий
ПН-2 1К100-65-200 Подпиточный 100 65 30 2950 5АМХ180М2УЗ 2010 Рабочий

Котельная №4
СН-1 4Д200-90 Сетевой 200 90 82 2900 А250М2УЗ 2010 Рабочий
СН-2 4Д200-90 Сетевой 200 90 82 2900 А250М2УЗ 2010 В ремонте

ПН-1 К45/30 Подпиточный 45 30 7,5 2900 АИР112М2УЗ 2010 Рабочий
ПН-2 К45/30 Подпиточный 45 30 7,5 2900 АИР112М2УЗ 2010 Рабочий

Котельная №6
СН-1 1К100-65-200А Сетевой 100 50 18,5 2950 АИР 160М2/АИР180М2 2010 Рабочий

СН-2 1К100-65-200 Сетевой 100 50 18,5 2950 АИР 160М2/АИР180М2 2010 В ремонте

ПН-1 К8/18 Подпиточный 12,5 20 2,2 2900 А80В2УЗ 2010 Рабочий

ПН-2 К8/18 Подпиточный 12,5 20 2,2 2900 А80В2УЗ 2010 Рабочий
Котельная №3

СН-1 1К100-65-200 Сетевой 100 50 30 2950 АИР 160М2/АИР180М2 2015 Рабочий
СН-2 1К100-80-160 Сетевой 100 32 18,5 2910 АИР 160М2/АИР180М2 2010 Рабочий

ПН-1 КМ 50-32-125 Подпиточный 12,5 20 2,2 3000 АИР 80В2Ж 2015 Рабочий

Котельная №1 
(ТНС) ст. №1

К 100-65-200 Сетевой 100 44 18,5 3000 АИР 160М2 2010 Рабочий

К 100-65-200 Сетевой 100 44 18,5 3000 АИР 160М2 2016 Рабочий

Котельная №2 
(ТНС) ст. №1

К100-65-200 Сетевой 100 44 18,5 3000 АИР 160М2 2010 Рабочий

КМ 100-65-200 Сетевой 100 50 30 3000 АИР 180М2ЖУЗ 2016 Рабочий

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ' Z?  Ю.А. Чижов



Вентиляторы, дымососы Приложение №3

Станц.
номер

Марка Назначение Расход,
мЗ/ч

Напор, 
мм.в.ст.

Год
установки

Состояние Тип установки Мощность 
двиг., кВт

Число
оборотов,

об/мин

Марка эл. 
двигателя Примечание

р.п.Ж елезнодорожный
Центральная котельная

ДС-1 ДН-15 Дымосос 50000 2,26кПа 2005 Рабочий Индивидуал ьный 75 1000 5AM28060SEY3
ДС-2 ДН-12,5 Дымосос 43000 400даПа 2010 Рабочий Индивидуальный 30 1000 4АМИ200Ь6УЗ
ДС-з ДН-12,5 Дымосос 43000 400даПа 2010 Рабочий Индивидуальный 30 1000 AM200L6Y2
Дв-1 В ДН-12,5 Вентилятор 39900 552даПа 2005 Рабочий Индивидуальный 75 1000 А02-82-6
ДВ-2 ВДН-10 Вентилятор 20430 352даПа 2006 Рабочий Индивидуальный 15 1000 4A-200M6/4A-200L4
д в -з ВДН-10 Вентилятор 20430 352даПа 2006 Рабочий Индивидуальный 30 1000 4 А-200М6/4 А-200L4

Котельпая №4
дс-1 ДН-12,5 Дымосос 20430 223даПа 2010 Рабочий Индивидуальны й 30 1000 AHP200L6Syi
ДС-2 ДН-12,5 Дымосос 20430 223даПа 2010 Рабочий Индивидуальный 30 1000 АИР180М6УЗ
ДВ-1 ВД-2,8 Вентилятор 2600 2288Па 2010 Рабочий Индивидуальный 3,3 3000 5АИ10082УЗ
ДВ-2 ВД-2,8 Вентилятор 2600 228 8Па 2010 Рабочий Индивидуальный з,з 3000 АИРСМ112 2УЗ
ДВ-з ВД-2,8 Вентилятор 2600 2288Па 2008 Рабочий Индивидуальный з,з 3000 АДМС112М2У2
ДВ-4 ВД-2,8 Вентилятор 2600 2288Па 2008 Рабочий Индивидуальный 3,3 3000 АИР112М2У21М

Котельная №6
ДС-1 ДН-9 Дымосос 14900 181даПа 2010 Рабочий Индивидуал ьный 15 1500 4AM160S6
ДС-2 ДН-9 Дымосос 14900 181даПа 2010 В ремонте Индивидуальный 15 1500 4AM160S6
ДВ-1 ВД-2,8 Вентилятор 2600 2288Па 2008 Рабочий Индивидуальный 3,3 3000 АИРСМ112 2УЗ
ДВ-2 ВД-2,8 Вентилятор 2600 2288Па 2008 Рабочий Индивидуал ьный 3,3 3000 АИРСМ112 2УЗ
ДВ-З ВД-2,8 Вентилятор 2600 2288Па 2008 Рабочий Индивидуальный 3,3 3000 АИРСМ112 2УЗ
ДВ-4 ВД-2,8 Вентилятор 2600 228813а 2008 Рабочий Индивидуальный 3,3 3000 АИРСМ112 2УЗ

Котельная №3
ДС-1 ДН-6,3 Дымосос 5100 ЮОдаПа 2010 Рабочий И ндивидуальный 5,5 1500 АИР112М4
ДС-2 ДН-6,3 Дымосос 5100 ЮОдаПа 2014 Рабочий Индивидуальный 5,5 1500 АДМ112М4У2
ДВ-1 ВД-2,8 Вентилятор 2600 2288Па 2012 Рабочий Индивидуальный 3,3 3000 АИР112М4
ДВ-2 ВД-2,8 Вентилятор 2600 2288Па 2013 Рабочий Индивидуальный 3,3 3000 АДМ10052У2

Начальник отдела по управлению иуниципалъным имуществом / а  .  Ю.А. Чижов



ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Приложение №4

№ Наименование муниципального образования
Общая протяженность тепловых сетей в 2-х 
трубном исчислении / км/

в том числе из графы 3 ( всего):

всего в т.ч. ветхие 0  до 200 мм 0  от 200 до 400 мм 0  от 400 до 600 мм 0  свыше 600 мм
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальные 14643,1 7321,5 10717,8 3925,3
Всего, в том числе: •

а) магистральные

в подземном исполнении 9806,3
надземном исполнении 4836,8
средний уровень износа в % 58

б) состояние теплоизоляции Удовлетворительное
в) состояние теплокамер Удовлетворительное

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Ю.А. Чижов


